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LEGENDA 
V tomto návodu budou používány následující symboly:

Všeobecné nebezpe í. P i nedodržení p íslušných p edpis  m že dojít k újm  na zdraví osob a 
k materiálním škodám.

Nebezpe í elektrického šoku. P i nedodržení p íslušných p edpis m že dojít k vážnému ohrožení 
zdraví osob. 

UPOZORN NÍ
D íve než budete s p ístrojem pracovat, pe liv  si p e t te tento návod.
Návod si uschovejte pro p íští použití.

Elektrické a hydraulické zapojení mohou provád t pouze kvalifikovaní pracovníci, kte í spl ují 
technické požadavky uvedené v bezpe nostních normách zem , ve které je výrobek instalován.

Kvalifikovanými pracovníky se rozumí osoby, které osoba odpov dná za bezpe nost za ízení pov ila na základ  
jejich vzd lání, zkušeností a schopností, jakož i znalostí p íslušných bezpe nostních norem, p edpis  a na ízení a 
provozních podmínek provád ním všech pot ebných inností. Tyto osoby musí být schopny rozpoznat veškerá 
rizika a zabránit jim (definice technických pracovník  viz IEC 364). 

Osoba provád jící instalaci je povinna se ujistit, že je p ívod elektrického proudu opat en ú inným zemnícím 
za ízením v souladu s platnými normami. 

Kv li lepší odolnosti proti možnému rušení jiných za ízení doporu ujeme napájení m ni e p es samostatné 
elektrické vedení.

Nedodržení t chto upozorn ní m že vést ke vzniku nebezpe ných situací jak pro osoby, tak pro v ci a rovn ž 
m že propadnout záruka na výrobek.

ODPOV DNOST
Výrobce neodpovídá za funk ní závady, pokud nebyl výrobek správn  nainstalován, byl poškozen, zm n n nebo 
provozován v rozporu s daným použitím nebo nad rámec údaj uvedených na štítku.
Výrobce rovn ž nep ebírá odpov dnost za nep esnosti v manuálu, pokud byly zp sobeny chybami tisku nebo 
p episu.
Výrobce si dále vyhrazuje právo provád t u výrobku takové zm ny, které uzná za pot ebné nebo vhodné a které 
negativn  neohrozí jeho základní charakteristiky.
Odpov dnost výrobce se vztahuje výhradn  na výrobek, p i emž z stávají vylou eny jakékoliv náklady nebo další 
škody zp sobené špatným fungováním instalací.www.iv
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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
M ni  s jednofázovým napájením ur ený pro trojfázová erpadla, konstruovaný pro udržování konstantního tlaku 
v hydraulických za ízeních pomocí m ení tlaku a voliteln  také pomocí m ení pr toku.  
M ni  udržuje tlak hydraulického okruhu konstantní zm nou frekvence otá ení elektrického erpadla; v závislosti 
na pot ebách hydraulického okruhu se pomocí idel samostatn  zapíná a vypíná.
Je vybaven celou adou funk ních režim  a p ídavných funkcí. Díky možnosti r zných nastavení a 
konfigurovatelným vstupním a výstupním kontakt m lze funkci m ni e p izp sobit požadavk m r zných za ízení. 
V kapitole 6 VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PARAMETR  jsou p edstaveny všechny nastavitelné veli iny: tlak, 
zákrok ochran, frekvence otá ení atd.
V tomto návodu bude dále používán pouze zkrácený termín „m ni “ všude tam, kde se bude pojednávat o 
charakteristikách spole ných pro "PWM 203", "PWM 202", "PWM 201".

1.1 Použití

Možnými oblastmi použití jsou:
- byty a domy 
- bytové domy
- kempy 
- bazény
- zem d lské podniky
- zásobování vodou ze studní
- zavlažování skleník , zahrad, v zem d lství
- využívání deš ové vody
- pr myslová za ízení

"AD 2.2 AC", "AD 1.5 AC", "AD 1.0 AC". 
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1.2 Technické charakteristiky

V tabulce 1 jsou uvedeny technické parametry výrobk  té ady, která je p edm tem tohoto návodu.

Technické charakteristiky
PWM 203 PWM 202 PWM 201

Napájení m ni e

Nap tí [VAC] (Tol. +10/-
20%) 220-240 220-240 220-240
Fáze 1 1 1
Frekvence [Hz] 50/60 50/60 50/60
Elektrický proud [A] 25,0 18,7 12,0

Výstup m ni e

Nap tí [VAC] (Tol. +10/-
20%) 0 - V nap. 0 - V nap. 0 - V nap.
Fáze 3 3 3
Frekvence [Hz] 0-200 0-200 0-200
Elektrický proud [A rms] 11,0 9,0 6,5
Max. možný elektrický 
výkon [kW] 3,3 2,3 1,4

Mechanický výkon P2 3 CV / 2,2 kW 2 CV / 1,5 kW 1,3 CV / 1 kW

Mechanické 
vlastnosti

Hmotnost jednotky [kg]
(bez obalu) 6,3
Maximální rozm ry [mm]
(LxHxP) 173x280x180

Instalace

Pracovní poloha libovolná
Stupe  krytí IP 20
Maximální teplota okolí [°C] 50
Max. pr ez vodi e p ipojeného 
na vstupní a výstupní svorky
[mm²]

4

Min. pr m r kabelu 
p ipojeného ke vstupním a 
výstupním kabelovým 
pr chodkám [mm]

6

Max. pr m r kabelu 
p ipojeného ke vstupním a 
výstupním kabelovým 
pr chodkám [mm] 

12

Regula ní a 
provozní a 

hydraulické
charakteristiky

Regula ní rozsah tlaku [bar] 1 – 95% základního rozsahu bez tlaku

Volitelné p íslušenství Pr tokové idlo

idla

Typ tlakových idel Raciometrický / 4:20 mA
Základní rozsah tlakových 
idel [bar] 16 / 25 / 40

Typ podporovaného 
pr tokového idla Impulsy 5 [Vpp]

Funkce a 
ochrany

Možné spojení
Sériové rozhraní
P ipojení stanice s více m ni i

Ochrany

B h naprázdno
Ampérmetrická na výstupních fázích
Nadm rná teplota u vnit ní elektroniky
Neobvyklé napájecí nap tí
P ímý zkrat mezi výstupními fázemi
Závada tlakového idla

Tabulka 1: Technické charakteristiky 

AD 2.2 AC AD 1.5 AC AD 1.0 AC
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2 INSTALACE
Pe liv  dodržujte doporu ení uvedená v této kapitole týkající se správného elektrického, hydraulického a 
mechanického zapojení. Po správn  provedené instalaci p ive te do systému elektrický proud a pokra ujte 
nastaveními popsanými v kapitole 5 ZAPNUTÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU.

D íve než budete instalaci provád t, ubezpe te se, že motor ani m ni nejsou p ipojeny k
elektrickému proudu. 

2.1 Upevn ní p ístroje

M ni  musí být pomocí vhodných upev ovacích systém  pevn  ukotven na stabilní podp ru schopnou nést váhu 
p ístroje. Upevn ní se provádí pomocí šroub , které se zasouvají do p íslušných otvor  v hran  plechu, jak je 
vid t na obrázku 1.
Upev ovací systém a podp ra, na kterou se p ístroj p ipev uje, musí mít odpovídající nosnost, tak aby dokázali 
nést váhu p ístroje, viz tabulka 1. 
P ístroje mohou být nainstalovány také vedle sebe, vždy však musí být zaru en volný prostor 100 mm na bocích, 
na kterých se nachází v trací m ížky, tak aby byla zaru ena správná cirkulace vzduchu, viz obrázek 2.

Obrázek 1: Upevn ní
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Obrázek 2: Minimální vzdálenost pro zajišt ní cirkulace vzduchu 

2.2 Zapojení

Všechna elektrická zapojení jsou p ístupná po odstran ní šroubu z krytu, viz obrázek 3.

Obrázek 3: Demontáž krytu kv li p ístupu k zapojením
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D íve než budete p ístroj instalovat nebo u n j provád t údržbu, odpojte m ni  od elektrické sít  a 
po kejte minimáln  15 minut, teprve poté se m žete dotýkat vnit ních ástí.

Ubezpe te se, že štítkové nap tí a frekvence m ni e odpovídají nap tí a frekvenci napájecí sít .

2.2.1  Elektrické zapojení

Kv li lepší odolnosti proti možnému rušení jiných za ízení doporu ujeme napájet m ni  p es samostatné 
elektrické vedení.
Osoba provád jící instalaci je povinna se ujistit, že je p ívod elektrického proudu opat en ú inným zemnícím 
za ízením v souladu s platnými normami. 

POZOR: Pokud se elektrické erpadlo spouští pomocí m ni e, m že se nap tí ve vedení zm nit. 
Nap tí elektrického vedení se m že m nit podle dalších p ipojených za ízení a podle kvality daného vedení.

Obrázek 4: Elektrické zapojení
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2.2.1.1 P ipojení k napájecímu vedení

Jednofázové napájecí vedení se s m ni em spojuje pomocí t ížílového kabelu (fáze, neutrál + uzemn ní). 
Charakteristiky napájení musí být v souladu s údaji uvedenými v tabulce 1. 
Vstupní svorky jsou ozna eny nápisem LN a šipkou, která sm uje ke svorkám, viz obrázek 4.
Pr ez, typ a instalace napájecích kabel  m ni e musí odpovídat platným normám. V tabulce 2 jsou uvedeny 
informace o pr ezu používaného kabelu. Tabulka je platná pro kabely z PVC se 3 vodi i (fáze, neutrál + 
uzemn ní) a udává minimální pr ez doporu ovaný v závislosti na elektrickém proudu a délce kabelu.
Napájecí proud p ivád ný do m ni e lze obecn  stanovit (s výhradou bezpe ností rezervy) o 1/3 v tší než
elektrický proud spot ebovaný erpadlem. 
A koliv je už m ni  vybaven vlastními vnit ními ochranami, doporu ujeme nainstalovat také vhodn  dimenzovaný 
magneticko-tepelný bezpe nostní vypína .
Pokud budete využívat celý disponibilní výkon, m žete pro zjišt ní elektrického proudu p i výb ru kabel  nebo 
magneticko-tepelného vypína e využít tabulku 4.
V tabulce 4 jsou uvedeny i velikosti magneticko-tepelných vypína používaných v souladu s hodnotou 
elektrického proudu.

POZOR: Bezpe nostní magneticko-tepelný vypína  a napájecí kabely m ni e a erpadla musí být dimenzovány 
podle za ízení.
Diferenciální bezpe nostní vypína  za ízení musí být správn  dimenzován a musí být typu „t ída A“. Automatický 
diferenciální vypína  musí být ozna en následujícími dv ma symboly:

Pokud by instrukce uvedené v návodu odporovaly platným normám, je rozhodující platná norma.

2.2.1.2 Elektrické p ipojení k elektrickému erpadlu

M ni  se s elektrickým erpadlem spojuje pomocí ty žilového kabelu (3 fáze + uzemn ní). Charakteristiky 
p ipojeného elektrického erpadla musí být v souladu s údaji uvedenými v tabulce 1. 
Výstupní svorky jsou ozna eny nápisem UVW a šipkou, která sm uje od svorek, viz obrázek 4.
Pr ez, typ a instalace kabel  pro spojení s elektrickým erpadlem musí odpovídat platným normám. V tabulce 3 
jsou uvedeny informace o pr ezu používaného kabelu. Tabulka je platná pro kabely z PVC se 4 vodi i (3 fáze + 
uzemn ní) a udává minimální pr ez doporu ovaný v závislosti na elektrickém proudu a délce kabelu.
Elektrický proud p ivád ný do elektrického erpadla je obvykle uveden v údajích na štítku motoru. 
Jmenovité nap tí elektrického erpadla musí být stejné jako napájecí nap tí m ni e.
Jmenovitou frekvenci elektrického erpadla m žete podle štítku výrobce nastavit na displeji. 
Nap íklad m ni m žete napájet na 50 [Hz] a elektrické erpadlo ídit p i jmenovité hodnot  60 [Hz] (pokud je 
erpadlo pro tuto frekvenci ur eno). 

Pro speciální použití m žete využívat i erpadla s frekvencí do 200 [Hz].
Spot ebi  p ipojený k m ni i nesmí odebírat elektrický proud nad maximální možnou hodnotu uvedenou v tabulce 
1. Zkontrolujte štítky a typ zapojení (hv zda nebo trojúhelník) používaného motoru a dodržujte výše uvedené 
podmínky. 

Chybné zapojení zemnícího vodi e na jinou než zemnící svorku m že zp sobit nevratné 
poškození celého p ístroje.

Chybné zapojení napájecího vedení na výstupní zat žované svorky m že zp sobit nevratné 
poškození celého p ístroje.www.iv
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Pr ez napájecího kabelu v mm²
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m

4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10
8 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16
12 A 1,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16
16 A 2,5 2,5 4 6 10 10 10 10 16 16 16
20 A 4 4 6 10 10 10 16 16 16 16
24 A 4 4 6 10 10 16 16 16
28 A 6 6 10 10 16 16 16

Údaje jsou platné pro kabely z PVC se 3 vodi i (fáze, neutrál + uzemn ní)

Tabulka 2: Pr ez napájecího kabelu

Pr ez kabelu elektrického erpadla v mm²
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m

4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
8 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10
12 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16
16 A 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16

Údaje jsou platné pro kabely z PVC se 4 vodi i (3 fáze + uzemn ní)

Tabulka 3: Pr ez kabelu erpadla

P íkon a dimenzování magneticko-tepelného vypína e pro maximální výkon
PWM 203 PWM 202 PWM 201

Napájecí nap tí [V] 230 V 230 V 230 V
Max. p íkon motoru [A] 11,0 9,0 6,5
Max. p íkon m ni e [A] 25,0 18,7 12,0
Jmenovitý el. proud magneticko-tepelného 
vypína e [A]

32 20 16

Tabulka 4: Elektrický proud

Co se tý e pr ezu zemnícího vodi e, doporu ujeme ho zkontrolovat v platných normách.

2.2.2 Hydraulické zapojení

M ni  je na hydraulickou ást p ipojen pomocí tlakového a pr tokového idla. Tlakové idlo je vždy nutné, 
pr tokové idlo je volitelné p íslušenství.
Ob  dv  idla se instalují na výtlak erpadla a pomocí p íslušných kabel  se p ipojují na p íslušné vstupy na kart  
m ni e.
Doporu ujeme vždy namontovat na sání elektrického erpadla zp tnou klapku a na výtlak erpadla expanzní 
nádobu.
U všech za ízení, u kterých m že docházet k prudkým ráz m (nap íklad zavlažování, jehož pr tok náhle p eruší 
elektrické ventily), doporu ujeme nainstalovat další zp tnou klapku za erpadlo a rovn ž idla a expanzní nádobu 
mezi erpadlo a klapku.
Hydraulické spojení mezi elektrickým erpadlem a idly nesmí mít žádné obtoky.  
Rozm ry potrubí musí odpovídat nainstalovanému elektrickému erpadlu.
Za ízení, u kterých m že docházet k nadm rným deformacím, mohou být zdrojem vibrací; pokud by k tomu 
docházelo, lze tento problém vy ešit zásahem do ídících parametr  “GP” a “GI” (viz paragrafy 6.6.4 a 6.6.5) 

POZNÁMKA: Díky m ni i je v systému p i provozu udržován konstantní tlak. Hydraulické za ízení však musí být 
na výstupu správn  dimenzováno. U za ízení, jejichž potrubí má p íliš malý pr m r, dochází ke
ztrátám zatížení, které p ístroj nedokáže kompenzovat; výsledkem je, že tlak je konstantní u idel, 
ale ne v míst  odb ru.

AD 2.2 AC AD 1.5 AC AD 1.0 AC
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Obrázek 5: Hydraulická instalace

 Nebezpe í cizích t les v potrubí: ne istoty vyskytující se v médiu mohou ucpávat pr chody, blokovat 
pr tokové nebo tlakové idlo a negativn  ovliv ovat funk nost systému. Dávejte pozor, abyste idla nainstalovali 
tak, aby se na nich nehromadilo velké množství sediment nebo vzduchové bublinky, což by negativn  
ovliv ovalo jejich funk nost. Do potrubí, v n mž mohou procházet cizí ástice, je t eba nainstalovat vhodný filtr.

2.2.3 Zapojení idel

Koncovky pro zapojení idel se nachází ve st edové ásti a jsou p ístupné po odstran ní šroubu z krytu zapojení, 
viz obrázek 3. idla musí být p ipojená k p íslušným vstup m ozna eným nápisy "Press" a "Flow", viz obrázek 6. 

LEGENDA 

A Tlakové idlo
B Pr tokové idlo
C Expanzní nádoba
D Zp tný ventil
d1- d2 Vzdálenosti pro instalaci 

pr tokového idla
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Obrázek 6: Zapojení

2.2.3.1 Zapojení tlakového idla

K m ni i lze p ipojit dva typy tlakových idel:
1. raciometrické
2. proudové 4 - 20 mA 

Tlakové idlo se dodává spole n  s kabelem; kabel a p ipojení ke kart  se m ní podle typu použitého idla. 
Pokud není požadováno jinak, bude dodáno raciometrické idlo.

2.2.3.1.1  P ipojení raciometrického idla

Jeden konec kabelu musí být p ipojen k idlu a druhý k p íslušnému vstupu tlakového idla m ni e, který je 
ozna en nápisem "Press 1", viz obrázek 6. 
Kabel má dv  r zné koncovky s p edepsaným zapojením: konektor pro pr myslové aplikace (DIN 43650) na 
stranu idla a konektor se 4 póly na stranu m ni e.

2.2.3.1.2  P ipojení idla s proudovým signálem 4 - 20 mA

idlo má dva dráty a je ukon eno kontakty pro pr myslové konektory typu DIN 43650. Kabel dodávaný pro tento 
typ idla má na jedné stran  pr myslový konektor DIN 43650 a na druhé dv  koncovky na dvou kabelech ervené 
a bílé barvy. ervená koncovka ozna uje vstup idla a bílá koncovka výstup. Ob  dv  koncovky se zasouvají do 
svorkovnice vstup  J5 a s kartou se spojují pomocí m stku tak, jak je vid t na obrázku 7. Svorky 7 a 8 jsou vstup 
a výstup proudového signálu. P i použití tohoto vstupu pro idlo se dv ma dráty je t eba p ipojit napájení; k tomu 
je zapot ebí použít i svorky 10 a 11 a m stek.www.iv
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P ipojení idla 4 – 20 ma
Svorka P ipojovaný kabel

7 bílý
8 m stek
10 m stek
11 ervený

Tabulka 5: P ipojení tlakového idla 4 - 20 mA 

POZNÁMKA: Pr tokové idlo a tlakové idlo jsou osazeny stejným typem konektoru DIN 43650, proto musíte 
dávat pozor, aby bylo správné idlo p ipojeno na správný kabel. 

Obrázek 7: P ipojení tlakového idla 4 - 20 mA 

2.2.3.2 Zapojení pr tokového idla

Pr tokové idlo se dodává spole n  s kabelem. Kabel musí být na jedné stran  p ipojen k idlu a na druhé 
stran  k p íslušnému vstupu pr tokového idla u m ni e, který je ozna en nápisem "Flow", viz obrázek 6. 
Kabel má dv  r zné koncovky s p edepsaným zapojením: konektor pro pr myslové aplikace (DIN 43650) na 
stranu idla a konektor se 6 póly na stranu m ni e.

LEGENDA 

A Bílý
B ervený
C M stek
D Kabel idla
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POZNÁMKA: Pr tokové idlo a tlakové idlo jsou osazeny stejným typem konektoru DIN 43650, proto musíte 
dávat pozor, aby bylo správné idlo p ipojeno na správný kabel.

2.2.4 Elektrické zapojení uživatelských vstup  a výstup

M ni e jsou vybaveny 4 vstupy a 2 výstupy, tak aby se dala vytvo it rozhraní s komplexn jšími instalacemi.
Na obrázku 8 a obrázku 9 jsou jako p íklad uvedeny dv  možné konfigurace vstup  a výstup .
Sta í, když osoba provád jící instalaci kabelem propojí pouze požadované vstupní a výstupní kontakty a 
nakonfiguruje jejich funkce (viz paragrafy 6.6.13 a 6.6.14). 

POZNÁMKA: Napájení +19 [Vdc] p ivád né na pin 11 a 18 u J5 (svorkovnice s 18 póly) m že dodávat 
maximáln  50 [mA]. 

2.2.4.1  Charakteristiky výstupních kontakt  OUT 1 a OUT 2: 

Dále uvedená zapojení výstup  jsou platná pro dv  svorkovnice J3 a J4 se 3 póly, které jsou ozna eny nápisy 
OUT1 a OUT2; pod tímto nápisem je uveden také typ kontaktu p íslušejícího ke svorce.

Charakteristiky výstupních kontakt
Typ kontaktu NO, NC, COM

Max. p ípustné nap tí [V] 250

Max. p ípustný el. proud [A] 5  -> m rné zatížení
2,5 -> induktivní zatížení

Max. p ípustný pr ez kabelu [mm²] 3,80

Tabulka 6: Charakteristiky výstupních kontakt

Obrázek 8: P íklad zapojení výstup

V p ípad  p íkladu uvedeného na obrázku 8 a p i 
výrobním nastavení (O1 = 2: kontakt NO; O2 = 2; 
kontakt NO) nastane následující:

L1 se rozsvítí, je-li erpadlo zablokované 
(nap . "BL": zablokování kv li nedostatku 
vody). 
L2 se rozsvítí, je-li erpadlo v chodu
("GO"). 
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2.2.4.2  Charakteristiky vstupních opticky zapojených kontakt

Dále uvedená zapojení vstup  jsou platná pro svorkovnici s 18 póly J5, jejíž íslování za íná zleva pinem 1. Na 
podložce svorkovnice jsou natišt ny jednotlivé vstupy.
- I 1: Pin 16 a 17 
- I 2: Pin 15 a 16 
- I 3: Pin 13 a 14 
- I 4: Pin 12 a 13 
Vstupy lze zapnout jak p i stejnosm rném proudu, tak p i st ídavém proudu o hodnot  50-60 Hz. Dále jsou 
uvedeny elektrické charakteristiky vstup , viz tabulka 7.

Charakteristiky vstup
Vstupy DC [V] Vstupy AC 50-60 Hz

[Vrms]
Minimální nap tí pro zapnutí [V] 8 6
Maximální nap tí pro vypnutí [V] 2 1,5
Maximální p ípustné nap tí [V] 36 36
P íkon p i 12V [mA] 3,3 3,3

Max. p ípustný pr ez kabelu [mm²] 2,13

Poznámka: Vstupy lze ídit s libovolnou polaritou (kladnou nebo zápornou vzhledem k vlastnímu vedení na kostru)

Tabulka 7: Charakteristiky vstup

Na obrázku 9 je uveden p íklad použití vstup .

Obrázek 9: P íklad zapojení vstup

P íklad uvedený na obrázku 9 se vztahuje k zapojení s istým kontaktem a k použití vnit ního nap tí pro ízení 
vstup  (mohou být použity pouze pot ebné vstupy). 
Pokud je však k dispozici nap tí namísto kontaktu, lze ho také použít pro ízení vstup : sta í, když se nebudou 
používat svorky +V a GND a zdroj nap tí, který bude v souladu s charakteristikami uvedenými v tabulce 7, se 
p ipojí k požadovanému vstupu. V p ípad  použití externího nap tí pro ízení vstup  je zapot ebí, aby byl celý 
obvod chrán n dvojitou izolací.

POZOR: dvojice vstup  I1/I2 a I3/I4 mají jeden spole ný pól pro každou dvojici.

V p ípad  p íkladu uvedeného na obrázku 9 a p i 
výrobním nastavení vstup (I1 = 1; I2 = 3; I3 = 5; I4=10) 
nastane následující:

Jakmile se sepne spína  u I1, erpadlo se
zablokuje a bude signalizováno "F1" (p . I1 
spojený s plovákem, viz paragraf 6.6.13.2 
Nastavení funkce vn jšího plováku). 
Jakmile se sepne spína  u I2, regula ní tlak se 
zm ní na „P2“ (viz paragraf 6.6.13.3 Nastavení 
funkce vstupu pomocného tlaku).
Jakmile se sepne spína  u I3, erpadlo se 
zablokuje a bude signalizováno „F3“ (viz 
paragraf 6.6.13.4 Nastavení aktivace systému 
a obnova po chybové podmínce).
Jakmile se sepne spína  u I4 a ub hne doba 
T1, erpadlo se zablokuje a bude 
signalizováno F4 (viz paragraf 6.6.13.5 
Nastavení zjiš ování nízkého tlaku). 
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3 KLÁVESNICE A DISPLEJ

Obrázek 10: Vzhled uživatelského rozhraní

Rozhraní pro p ístroj se skládá z displeje oled 64 x 128 žluté barvy s erným pozadím a ze 4 tla ítek "MODE", 
"SET", "+", "-", viz obrázek 10. 
Na displeji se zobrazují veli iny a stavy m ni e s uvedením funk ního režimu a r zných parametr . Funkce 
tla ítek jsou souhrnn vysv tleny v tabulce 8. 

Tla ítko MODE se používá pro p echod na další položku v aktuální nabídce. Delším stiskem 
na minimáln  1 sekundu se dostanete k položce p edchozí nabídky.

Tla ítko SET se používá pro odchod z aktuální nabídky.

Zmenšuje hodnotu aktuálního parametru (pokud se jedná o m nitelný parametr).

Zvyšuje hodnotu aktuálního parametru (pokud se jedná o m nitelný parametr).

Tabulka 8: Funkce tla ítek

P i delším stisknutí tla ítek +/- se automaticky zvyšuje/snižuje vybraný parametr. Po uplynutí 3 sekund, b hem 
kterých bylo tla ítko +/- stisknuto, se rychlost automatického zvyšování/snižování zvýší.

POZNÁMKA: P i stisknutí tla ítka + nebo tla ítka - se zvolená veli ina okamžit  zm ní a uloží do trvalé pam ti 
(EEprom). P i vypnutí p ístroje v této fázi, i náhodném, nebude práv  nastavovaný parametr 
ztracen. 
Tla ítko SET slouží pouze pro odchod z aktuální nabídky; pro uložení provedených zm n není 
zapot ebí. Pouze v n kterých speciálních p ípadech, popsaných v kapitole 6, se n které veli iny 
aktivují p i stisknutí tla ítka "SET" nebo "MODE". www.iv
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3.1 Nabídka

Celá struktura všech nabídek a všech položek, ze kterých se nabídka skládá, je uvedena v tabulce 10. 

3.2 P ístup do nabídek

Z hlavní nabídky máte p ístup k r zným nabídkám, a to dv ma zp soby:
1) p ímý p ístup pomocí kombinace tla ítek
2) p ístup pomocí názvu p es rozbalovací nabídku 

3.2.1 P ímý p ístup pomocí kombinace tla ítek

P i sou asném stisknutí vhodné kombinace tla ítek se dostanete p ímo do požadované nabídky (nap . MODE 
SET pro vstup do nabídky Setpoint); jednotlivé položky nabídky m žete procházet pomocí tla ítka MODE. 
V tabulce 9 jsou uvedeny nabídky p ístupné pomocí kombinace tla ítek.

NÁZEV NABÍDKY TLA ÍTKA PRO P ÍMÝ 
P ÍSTUP

DOBA 
STISKNUTÍ

Uživatel P i uvoln ní tla ítka

Monitor 2 sekundy

Setpoint 2 sekundy

Ru ní režim 5 sekund

Osoba provád jící instalaci 5 sekund

Technická podpora 5 sekund

Obnovení výrobního
nastavení

2 sekundy p i zapnutí 
p ístroje

Reset 2 sekundy

Tabulka 9: P ístup k nabídkám
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Omezená nabídka (viditelné) Rozší ená nabídka (p ímý p ístup nebo heslo)

Hlavní 
nabídka

Nabídka 
Uživatel

mode

Nabídka 
Monitor
set-minus

Nabídka 
Setpoint
mode-set

Nabídka
Ru ní režim
set-plus-minus

Nabídka Osoba 
provád jící 

instalaci
mode-set-minus

Nabídka 
Technická 
podpora

mode-set-plus

MAIN
(Hlavní strana)

FR
Frekvence otá ení

VF
Zobrazení pr toku

SP
Hodnota setpoint 

tlaku

FP
Frekvence ru ního 

režimu

RC
Jmenovitý proud

TB
Doba zablokování p i

nedostatku vody

Výb r nabídky VP
Tlak

TE
Teplota absorberu

P1
Pomocný tlak 1

VP
Tlak

RT
Sm r otá ení

T1
Doba  pro vypnutí po 

ohlášení nízkého tlaku

C1
Fázový proud 

erpadla

BT  
Teplota karty

P2
Pomocný tlak 2

C1
Fázový proud 

erpadla

FN
Jmenovitá frekvence

T2
Prodleva p i vypnutí

PO
Výkon dodávaný 

erpadlu

FF
Historie

Fault & Warning

P3
Pomocný tlak 3

PO
Výkon dodávaný 

erpadlu

OD
Typ za ízení

GP
Pom rný p ír stek

SM
Systémový monitor

CT
Kontrast 

P4
Pomocný tlak 4

RT
Sm r otá ení

RP
Snížení tlaku pro nové 

spušt ní

GI
Celkový p ír stek

VE
Informace o
HW a SW

LA
Jazyk

VF
Zobrazení pr toku

AD
Adresa

FS
Maximální frekvence

HO
Po et hodin provozu

PR
Tlakové idlo

FL
Minimální frekvence

MS
M rná soustava

NA
Aktivované m ni e

     FI
Pr tokové idlo

NC
Max. po et m ni  

sou asn
FD

Pr m r trubky
IC

Konfigurace m ni e

     FK
K-faktor

ET
Max. doba pro

vým nu

     
FZ

Frekvence nulového
pr toku

CF
Nosná frekvence

     
FT

Prahová hodnota
minimálního pr toku

AC
Zrychlení

     
SO

Minimální prahová 
hodnota  faktoru pro b h 

naprázdno

AE
Antiblokování

     
MP

Min. tlak pro b h 
naprázdno

I1
Funkce vstupu 1

I2
Funkce vstupu 2

I3
Funkce vstupu 3

I4
Funkce vstupu 4

      O1
Funkce výstupu 1

      O2
Funkce výstupu 2

      
RF

Obnovení Fault & 
warning

Legenda
Rozlišovací barvy Zm na parametr  u stanic s více m ni i

Spole n  s citlivými parametry. Pro spušt ní stanice s více m ni i musí být tyto parametry navzájem slad ny. Zm na 
jednoho z t chto parametr  u kteréhokoliv m ni e má bez jakýchkoliv dalších dotaz  za následek  automatickou 
zm nu u všech dalších m ni .

Parametry, u kterých je možné provést jednoduše zm nu pouze u jednoho m ni e a ta se dále p enese na všechny 
ostatní. Je možné, aby byly u r zných m ni r zné.

Souhrn parametr , které lze sladit zp sobem broadcast pouze u jednoho m ni e.

Nastavovací parametry, které jsou významné pouze místn .

Parametry pouze pro tení.

Tabulka 10: Struktura nabídek
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3.2.2 P ístup pomocí názvu p es rozbalovací nabídku

K výb ru r zných nabídek se dostanete pomocí jejich názvu. Z hlavní nabídky máte p i stisknutí jednoho 
z tla ítek + nebo - p ístup k výb ru nabídek. 
Na stran  s výb rem nabídek se objeví názvy t ch nabídek, ke kterým máte p ístup, a jedna z nabídek bude 
vyzna ena barevnou lištou (viz obrázek 11). Pomocí tla ítek + a - m žete barevnou lištou posouvat a vybrat tak 
požadovanou nabídku; do ní se dostanete stisknutím tla ítka SET.

Obrázek 11: Výb r rozbalovacích nabídek

Zobrazeny mohou být následující nabídky: HLAVNÍ, UŽIVATEL, MONITOR. Dále se objeví tvrtá položka 
ROZŠÍ ENÁ NABÍDKA; tato položka umož uje zvýšit po et zobrazených nabídek. P i zvolení ROZŠÍ ENÉ 
NABÍDKY se objeví vyskakovací okno, které bude vyžadovat zadání HESLA. HESLO odpovídá kombinaci tla ítek 
používaných pro p ímý p ístup a umož uje zv tšit po et zobrazených nabídek z nabídky odpovídající heslu na 
všechny nabídky s nižší prioritou.
Po adí nabídek je následující: Uživatel, Monitor, Setpoint, Ru ní režim, Osoba provád jící instalaci, Technická
podpora. 
Jakmile si vyberete heslo, z stanou odblokované nabídky dostupné po dobu 15 minut nebo do jejich ru ní 
deaktivace pomocí položky „Skrýt pokro ilé nabídky“, která se objeví ve výb ru nabídek p i použití hesla.
Na obrázku 12 je vid t funk ní schéma pro výb r nabídky.
Ve st edu strany se nachází nabídky, k pravé ásti strany se dostanete pomocí p ímého výb ru kombinací 
tla ítek, k levé ásti strany se pak dostanete pomocí výb ru p es rozbalovací nabídku.

 

Obrázek 12: Schéma možných p ístup  k nabídkám
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3.3  Struktura stran s nabídkami

P i zapnutí se zobrazí n kolik úvodních stránek, na kterých bude uveden název výrobku a logo; poté se p ejde 
k hlavní nabídce. Název jakékoli nabídky se objeví vždy v horní ásti displeje. 
V hlavní nabídce se vždy objeví
Stav: funk ní stav (nap . standby, go, fault, funkce vstup )
Frekvence: hodnota v [Hz] 
Tlak: hodnota v [bar] nebo [psi] podle nastavené m rné jednotky.
Je-li zjišt na n jaká události, mohou se objevit:  
Chybová hlášení
Výstražná hlášení
Hlášení o funkcích p i azených ke vstup m
Specifické ikony
Chybové a stavové podmínky, které se zobrazují na hlavní stran , jsou souhrnn  uvedeny v tabulce 11. 

Chybové a stavové podmínky zobrazované na hlavní stran

Ozna ení Popis

GO Elektrické erpadlo zapnuté
SB Elektrické erpadlo vypnuté
BL Zablokování kv li nedostatku vody
LP Zablokování kv li nízkému napájecímu nap tí
HP Zablokování kv li vysokému vnit nímu napájecímu nap tí
EC Zablokování kv li chybnému nastavení jmenovitého proudu
OC Zablokování kv li nadproudu v motoru elektrického erpadla
OF Zablokování kv li nadproudu na výstupních koncovkách
SC Zablokování kv li zkratu u výstupních fází
OT Zablokování kv li p eh átí výkonových koncovek
OB Zablokování kv li p eh átí lisovaného obvodu
BP Zablokovaní kv li závad  na tlakovém idle
NC erpadlo není p ipojeno
F1 Stav / alarm Funkce plováku
F3 Stav / alarm Funkce deaktivace systému
F4 Stav / alarm Funkce signálu nízkého tlaku
P1 Provozní stav s pomocným tlakem 1
P2 Provozní stav s pomocným tlakem 2
P3 Provozní stav s pomocným tlakem 3
P4 Provozní stav s pomocným tlakem 4

Ikona za íná na íslo Provozní stav p i komunikaci stanice s více m ni i s uvedenou adresou
Ikona za íná na E Chybový stav komunikace ve stanici s více m ni i

E0...E16 Interní chyba 0...16
EE Zápis a na tení výrobního nastavení do EEprom

WARN. Nízké 
nap tí Výstražné hlášení kv li nedostate nému napájecímu nap tí

Tabulka 11: Stavová a chybová hlášení zobrazovaná na hlavní stran

Další strany nabídky se m ní podle p i azených funkcí a jsou popsány dále podle typu hlášení nebo nastavení. 
Po vstupu do jakékoliv nabídky se ve spodní ásti strany vždy zobrazí souhrn hlavních provozních parametr  
(provozní stav nebo p ípadn  chybový stav, aktuální frekvence a tlak).  
Díky tomu máte vždy p ehled o základních parametrech stroje.www.iv
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Obrázek 13: Zobrazení parametru nabídky

Hlášení ve stavové lišt  ve spodní ásti každé strany

Ozna ení Popis
GO Elektrické erpadlo zapnuté
SB Elektrické erpadlo vypnuté

FAULT Výskyt chyby, která brání ovládání elektrického erpadla

Tabulka 12: Hlášení ve stavové lišt

Na stránkách, kde jsou zobrazeny parametry, se mohou objevit následující hlášení: íselné hodnoty a m rná 
jednotka aktuální položky, hodnoty jiných parametr  souvisejících s nastavením aktuální položky, grafická lišta, 
seznamy, viz obrázek 13. 
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4 STANICE S VÍCE M NI I

4.1 Úvod ke stanicím s více m ni i

Stanicí s více m ni i se rozumí erpací agregát tvo ený skupinou erpadel, jejichž výtlak vede do spole ného 
potrubí. Každé erpadlo agregátu je spojené s vlastním m ni em a m ni e mezi sebou navzájem komunikují 
prost ednictvím p íslušného spojení (Link).
Maximální po et prvk  erpadel-m ni , které je možné zapojit do agregátu, je 8. 
Stanice s více m ni i se používá hlavn  k následujícím ú el m:

zvýšení hydraulického výkonu oproti samostatnému m ni i
zajišt ní nep etržité funk nosti v p ípad  závady jednoho erpadla nebo jednoho m ni e
rozd lení maximálního výkonu

4.2 Vytvo ení stanice s více m ni i

erpadla a motory, ze kterých se za ízení skládá, musí být navzájem totožné. Hydraulické za ízení musí být 
vytvo eno co možná nejvíce symetricky, tak aby bylo hydraulické zatížení stejnom rn  p enášeno na všechna 
erpadla.

Všechna erpadla musí být p ipojena k jednomu výtla nému potrubí a pr tokové idlo musí být umíst no na jeho 
výstupu, tak aby dokázalo snímat pr tok dodávaný celým erpadlovým agregátem. V p ípad  použití více 
pr tokových idel musí být tato idla nainstalována na výtlaku každého erpadla.
Tlakové idlo musí být p ipojeno na výstupní potrubí. V p ípad  použití více tlakových idel se tato idla vždy 
musí nainstalovat na potrubí nebo na trubku, která s ním komunikuje.

POZNÁMKA: Pokud ode et provádí více tlakových idel, je t eba dávat pozor, aby se na trubce, na které jsou 
nainstalována, nenacházely mezi jednotlivými idly zp tné ventily; v opa ném p ípad  by mohly 
být ode ítány jiné hodnoty tlaku, což by m lo za následek nesprávný pr m rný ode et a 
nesprávnou regulaci. 

Pro optimální funk nost agregátu pro udržování konstantního tlaku musí být u každé dvojice m ni  stejné 
následující charakteristiky:

typ erpadla a motoru
hydraulické zapojení
jmenovitá frekvence
minimální frekvence
maximální frekvence

 frekvence pro vypnutí bez pr tokového idla 

4.2.1 Komunika ní kabel (Link)

M ni e mezi sebou navzájem komunikují a pomocí p íslušného spojovacího kabelu p edávají dál signály o 
pr toku a tlaku. Kabel se standardn  dodává v délce 2 metry a na vyžádání lze dodat i delší kabely. 
Kabel lze libovoln  p ipojit k jednomu ze dvou sb rných potrubí, která jsou ozna ena nápisem "Link", viz obrázek
6.

POZOR: používejte pouze kabely, které byly dodány spole n  s m ni em nebo jako jeho p íslušenství (nejedná 
se o b žn  prodávaný kabel). www.iv
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4.2.2 idla

V tomto režimu se p ipojují stejná idla jako v režimu stand alone, tedy tlakové idlo a pr tokové idlo. Také u 
stanic s více m ni i je možný provoz bez pr tokového idla.

4.2.2.1 Pr toková idla

Pr tokové idlo se p ipojuje na výtla né sb rné potrubí, na které jsou p ipojena všechna erpadla; elektrické 
zapojení lze provést libovoln  u kteréhokoliv m ni e.
P i p ipojování pr tokových idel lze využít jeden z následujících dvou zp sob :

pouze jedno idlo
tolik idel, kolik je m ni .

Nastavení se provádí pomocí parametru FI.
Použití více idel se doporu uje, pokud si chcete být jisti, že každé jednotlivé erpadlo vytvá í pr tok, a pokud 
chcete, aby ochrana byla více zam ena na chod naprázdno. Pro použití více pr tokových idel je nutné nastavit 
parametr FI na více idel a každé pr tokové idlo spojit s m ni em, který ídí erpadlo, na jehož výtlaku se idlo 
nachází.

4.2.2.2 Tlaková idla

Tlakové idlo musí být p ipojeno na výtla né sb rné potrubí. Lze nainstalovat více než jedno tlakové idlo; v tom 
p ípad  bude ode ítaný tlak pr m rným tlakem ze všech nam ených. Pro použití více tlakových idel sta í 
zapojit konektory do p íslušných vstup , není nutné nastavovat žádné parametry. Po et nainstalovaných 
tlakových idel se m že libovoln  m nit od jednoho po maximální po et nainstalovaných m ni .

4.2.3 Zapojení a nastavení opticky p ipojených vstup

Opticky p ipojené vstupy, viz. paragrafy 2.2.4 a 6.6.13 se používají pro aktivaci funkce plováku, pomocného tlaku, 
deaktivaci systému, nízkého tlaku v míst  sání. Funkce jsou signalizovány pomocí p íslušných hlášení F1, Paux, 
F3, F4. P i aktivaci funkce Paux se tlak v za ízení vyrovná na nastavenou hodnotu, viz paragraf 6.6.13.3. Funkce 
F1, F3, F4 pak erpadlo ze t í r zných p í in zastaví, viz paragrafy 6.6.13.2, 6.6.13.4, 6.6.13.5. 
P i použití stanice s více m ni i je t eba u opticky p ipojených vstup  dodržet následující instrukce:

Kontakty, které vytvá í pomocný tlak, musí být rozmíst ny na všech m ni ích paraleln , tak aby ke všem 
m ni m p icházel stejný signál.
Kontakty, které zajiš ují funkce F1, F3, F4, mohou být zapojeny bu  pomocí samostatných kontakt  pro 
každý m ni  nebo pomocí pouze jednoho kontaktu umíst ného paraleln  na všech m ni ích (funkce se 
aktivuje pouze u m ni e, na který je p iveden ídící signál).

Nastavovací parametry vstup  I1, I2, I3, I4 jsou tzv. citlivé paramenty; nastavení jednoho z nich u libovolného 
m ni e má tedy za následek automatickou zm nu u všech m ni . Jelikož nastavením vstup  se krom  volby 
funkce volí i typ polarity kontaktu, bude funkce p i azená ke stejnému typu kontaktu nutn  u všech m ni  stejná. 
Z tohoto d vodu pak p i použití samostatných kontakt  pro jednotlivé m ni e (možné použití pro funkce F1, F3, 
F4) musí mít všechny tyto kontakty stejnou logiku pro r zné vstupy se stejným názvem; neboli, co se tý e 
stejného vstupu, pro všechny m ni e se použijí bu b žn  sepnuté, nebo b žn  rozepnuté kontakty. 
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4.3  Parametry související s provozem stanic s více m ni i

Parametry zobrazované v nabídce lze z pohledu stanic s více m ni i klasifikovat následovn :
 Parametry pouze pro tení
 Parametry významné místn

Konfigura ní parametry pro stanice s více m ni i, které lze dále d lit na
o citlivé parametry
o parametry s nepovinným slad ním

4.3.1  Parametry významné pro stanice s více m ni i

4.3.1.1 Parametry významné místn

Jedná se o parametry, které se mohou mezi jednotlivými m ni i lišit a u kterých je v n kterých p ípadech dokonce 
nutné, aby byly jiné. U t chto parametr není povoleno automatické slad ní konfigurace mezi r znými m ni i. 
Nap íklad v p ípad  ru ního p i azení adres musí být tyto adresy navzájem povinn  jiné.
Seznam parametr  s místním významem pro m ni :

 CT  Kontrast 
 FP  Zkušební frekvence v ru ním režimu
 RT  Sm r otá ení
 AD  Adresa 
 IC  Záložní konfigurace
 RF  Obnovení po chybovém a výstražném hlášení

4.3.1.2  Citlivé parametry

Jedná se o parametry, které musí být kv li regulaci nutn  slad ny v celém et zci. 
Seznam citlivých parametr :

 SP  Hodnota setpoint tlaku 
 P1  Pomocný tlak na vstupu 1 
 P2  Pomocný tlak na vstupu 2 
 P3  Pomocný tlak na vstupu 3
 P4  Pomocný tlak na vstupu 4
 RP  Snížení tlaku pro op tovné spušt ní
 FI  Pr tokové idlo
 FK  K-faktor 
 FD  Pr m r trubky
 FZ  Frekvence nulového pr toku
 FT  Prahová hodnota minimálního pr toku
 MP  Min. tlak pro vypnutí p i nedostatku vody
 ET  Doba vým ny
 NA  Po et aktivovaných m ni
 NC  Po et sou asn  zapojených m ni
 CF  Nosná frekvence 
 TB  Doba dry run 
 T1  Doba pro vypnutí po signálu o nízkém nap tí
 T2  Doba pro vypnutí
 GI  Celkový p ír stek
 GP  Propor ní p ír stek 
 I1  Nastavení vstupu 1 
 I2  Nastavení vstupu 2
 I3  Nastavení vstupu 3
 I4  Nastavení vstupu 4
 OD  Typ za ízení
 PR  Tlakové idlowww.iv
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4.3.1.2.1  Automatické slad ní citlivých parametr

Jakmile je detektována stanice s více m ni i, je provedena kontrola shody nastavených parametr . Pokud nejsou 
citlivé parametry u všech m ni  navzájem slad ny, na displeji každého m ni e se objeví hlášení s dotazem, zda 
si p ejete p enést konfiguraci p íslušného m ni e na celý systém. Pokud ano, pak se p i zodpov zení tohoto
dotazu citlivé parametry toho m ni e, u kterého jste na dotaz odpov d li, p enesou na všechny m ni e et zce.
V p ípad  konfigurací, které nejsou se systémem kompatibilní, nelze konfiguraci z t chto m ni  p enést na celý 
systém.
Pokud se b hem b žného provozu citlivý parametr jednoho m ni e zm ní, pak bude tento parametr automaticky 
zm n n i u všech dalších m ni , a to bez toho, že by bylo vyžadováno potvrzení zm ny.

POZNÁMKA: Automatické slad ní citlivých parametr  nemá žádný vliv na další typy parametr .

Ve specifickém p ípad , kdy je do et zce m ni  za azen m ni  s výrobním nastavením (v p ípad  vým ny 
stávajícího m ni e za nový nebo v p ípad m ni e, u kterého byla obnovena výrobní konfigurace) a ostatní 
konfigurace, s výjimkou výrobní konfigurace, jsou shodné, p evezme m ni  s výrobní konfigurací automaticky 
citlivé parametry et zce.

4.3.1.3 Parametry s nepovinným slad ním

Jedná se o parametry, u kterých je tolerováno jiné nastavení u r zných m ni . P i každé zm n  t chto 
parametr  se p i stisknutí tla ítka SET nebo MODE zobrazí dotaz, zda má být zm na p enesena na celý 
komunika ní et zec. Pokud jsou všechny prvky et zce stejné, zabrání se tak nastavení stejných údaj  u všech 
m ni .
Seznam parametr  s nepovinným slad ním:

 LA  Jazyk 
 RC  Jmenovitý proud
 FN  Jmenovitá frekvence
 MS  M rná soustava
 FS Maximální frekvence
 FL  Minimální frekvence
 SO  Min. prahová hodnota faktoru chodu naprázdno
 AC  Zrychlení
 AE  Antiblokování
 O1  Funkce výstupu 1 
 O2  Funkce výstupu 2 

4.4  Regulace stanic s více m ni i

P i zapnutí stanice s více m ni i dojde k automatickému p i azení adres a pomocí algoritmu je jeden z m ni  
jmenován ídícím m ni em pro regulaci. ídící m ni  rozhoduje o frekvenci a po adí p i spušt ní každého 
m ni e, který je sou ástí et zce. 
Režim regulace je sekven ní (m ni e se zapínají postupn ). P i nastolení podmínek pro spušt ní se zapne první 
m ni , jakmile tento dosáhne své maximální frekvence, zapne se následující m ni  a tak dále. Po adí pro 
spušt ní nemusí být nutn  vzestupné podle adresy p ístroje, ale závisí na po tu hodin provozu, viz ET: Doba pro 
vým nu, paragraf 6.6.9. 
Pokud se používá minimální frekvence FL a v provozu je pouze jeden m ni , m že docházet k p etlaku. Podle 
konkrétního p ípadu m že být tento p etlak nevyhnutelný a m že se objevit p i minimální frekvenci, jakmile tato 
minimální frekvence ve vztahu k hydraulickému zatížení vytvo í tlak vyšší, než je požadováno. U stanice s více 
m ni i se tento problém týká pouze prvního erpadla, které se spustí, protože u dalších se postupuje následovn :
jakmile p edchozí erpadlo dosáhne maximální frekvence, spustí se následující erpadlo p i minimální frekvenci a 
za ne se regulovat frekvence erpadla s maximální frekvencí. P i snížení frekvence erpadla, které dosáhlo 
maximální hodnoty (až na mezní hodnotu vlastní minimální frekvence) se vytvo í zk ížení zapojení erpadel, což 
ani p i respektování minimální frekvence nepovede k p etlaku. www.iv
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4.4.1 P i azení po adí pro spušt ní

P i každém spušt ní systému se ke každému m ni i p i adí po adí pro spušt ní. Na tomto základ  pak budou 
m ni e postupn  spoušt ny.
Po adí pro spušt ní se b hem použití upravuje podle pot eby, a to pomocí dvou následujících algoritm :

Dosažení maximální doby provozu
Dosažení maximální doby ne innosti

4.4.1.1 Maximální doba provozu

Na základ  parametru ET (maximální doba provozu) má každý m ni  po ítadlo doby provozu, na jehož základ  
se aktualizuje po adí pro spušt ní, a to podle následujícího algoritmu:

- P i p ekro ení minimáln  poloviny hodnoty ET se p i prvním vypnutí m ni e (zm na do stavu standby) 
zm ní priorita.

- P i dosažení hodnoty ET bez jakéhokoliv p erušení se m ni  bezpodmíne n  vypne a je mu p i azena 
minimální priorita pro spušt ní (zm na b hem chodu).

Viz ET: Doba zm ny, paragraf 6.6.9. 

4.4.1.2 Dosažení maximální doby ne innosti

Stanice s více m ni i má k dispozici algoritmus proti stagnování, jehož úkolem je udržovat erpadla pln  ú inná a 
zachovávat integritu erpané kapaliny. Umož uje otá ení v po adí erpání, tak aby všechna erpadla dodávala 
jednou za 23 hodin alespo  minutu pr toku. K tomu dochází nezávisle na konfiguraci m ni e (deaktivován nebo 
záložní). Zm na priority p edpokládá, že m ni i, který nebyl po dobu 23 hodin inný, bude p i azena maximální 
priorita pro spušt ní. To znamená, že jakmile bude zapot ebí pr toku, toto erpadlo se spustí jako první. M ni e 
nakonfigurované jako záložní mají p ednost p ed ostatními. Algoritmus ukon í svou funkci, jakmile m ni  dodal 
minimáln  jednu minutu pr toku.
Po ukon ení zákroku proti stagnování se m ni i, pokud je nakonfigurován jako záložní, p i adí minimální priorita,
tak aby byl chrán n p ed opot ebením.

4.4.2 Zálohy a po et m ni , které se ú astní erpání

Stanice s více m ni i ode ítá, kolik prvk  je vzájemn  propojeno, a tento po et nazývá jako N. Poté na základ  
parametr  NA a NC rozhodne, kolik m ni  a jakých má být v ur itém okamžiku spušt no.
NA udává po et m ni , které se ú astní erpání. NC udává maximální po et m ni , které mohou pracovat 
sou asn .
Pokud jsou v jednom et zci sou asn  aktivní NA m ni e a NC m ni e a NC je menší než NA, znamená to, že se 
sou asn  spustí maximáln  NC m ni e a že se tyto m ni e budou z prvk  NA st ídat. Pokud je u n kterého
m ni e nakonfigurována preference záloha, bude uveden do provozu jako poslední; pokud máte tedy nap íklad t i 
m ni e a jeden z nich je nakonfigurován jako záložní, záložní m ni  bude spušt n jako t etí, pokud však je 
nastaveno NA=2, nebude záloha spušt na, ledaže jeden ze dvou aktivovaných m ni  bude v chybovém stavu. 
Viz také vysv tlení parametr .
NA: Aktivované m ni e, viz paragraf 6.6.8.1; 
NC: Sou asn  aktivované m ni e, viz paragraf 6.6.8.2;  
IC: Konfigurace záložního m ni e, viz paragraf 6.6.8.3. 
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5 ZAPNUTÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

5.1  Operace p i prvním spušt ní

Po správn  provedené instalaci hydraulického a elektrického za ízení, viz kapitola 2 INSTALACE, a po p e tení 
celého návodu, m žete p ivést do m ni e elektrický proud. Pouze p i prvním spušt ní se po po áte ním 
p edstavení zobrazí chybový stav „EC“ s hlášením, že je nutné nastavit parametry pot ebné pro ízení 
elektrického erpadla, a m ni  se nerozjede. Pro odblokování p ístroje sta í nastavit štítkovou hodnotu 
elektrického proudu v [A] platnou pro použité elektrické erpadlo. Pokud je p ed spušt ním erpad la zapot ebí 
zvláštního nastavení, jiného než je nastavení default (viz paragraf 8.2), je vhodné provést nejd íve pot ebné 
zm ny a teprve poté nastavit proud RC; tímto postupem zajistíte ádné spušt ní. Parametry lze nastavit kdykoliv, 
pokud by však provozní podmínky aplikace negativn  ovliv ovaly integritu komponent  za ízení, doporu ujeme  
dodržet tento postup - nap íklad u erpadel, které mají stanoven limit pro minimální frekvenci nebo které netolerují 
stanovené doby b hu naprázdno, atd.
Kroky popsané dále jsou platné jak pro za ízení s jedním m ni em, tak pro stanice s více m ni i. U stanic s více 
m ni i je nejd íve nutné zapojit pot ebná idla a komunika ní kabely a poté postupn  zapínat jednotlivé m ni e –
u každého m ni e je t eba provést operace pot ebné pro první spušt ní. Po nakonfigurování všech m ni  je 
možné p ivést elektrický proud do všech prvk  stanice s více m ni i.

5.1.1 Nastavení jmenovitého proudu

Ze strany, na které se objeví hlášení EC, nebo z hlavní nabídky p ejd te do nabídky Osoba provád jící instalaci, 
a to sou asným stisknutím tla ítek “MODE” & “SET” & “- ”; držte je stisknutá tak dlouho, dokud se na displeji 
neobjeví nápis „RC“. Poté m žete pomocí tla ítek + a - zvyšovat nebo snižovat hodnotu parametru. Podle údaj  
v návodu nebo na štítku elektrického erpadla nastavte elektrický proud (nap . 8,0 A).
Pokud bylo vše správn  nainstalováno, po nastavení RC a po stisknutí tla ítek SET nebo MODE zapne m ni  
erpadlo (pokud nenastaly chybové podmínky, nedošlo k zablokování nebo zákroku ochrany). 

POZOR: JAKMILE BUDE PARAMETR RC NASTAVEN, M NI  SPUSTÍ ERPADLO.

5.1.2 Nastavení jmenovité frekvence

V nabídce Osoba provád jící instalaci (pokud jste práv  zadali RC, už se v ní nacházíte, v opa ném p ípad  
postupujte podle p edchozího paragrafu 5.1.1) stiskn te tla ítko MODE a procházejte nabídkou až k položce FN. 
Podle údaj  v návodu nebo na štítku elektrického erpadla nastavte pomocí tla ítek + a - frekvenci (nap . 50
[Hz]). 

P i chybném nastavení parametr  RC a FN a p i nesprávném zapojení m že dojít k chybám
"OC", "OF"; v p ípad  provozu bez pr tokového idla mohou být signalizovány nesprávné
chyby "BL". Chybné nastavení RC a FN m že také vést k tomu, že ampérmetrická ochrana 
nezasáhne a povolí tak v tší zatížení, než je bezpe nostní prahová hodnota motoru, což 
povede k poškození motoru. 

Chybná konfigurace elektrického motoru do hv zdy nebo do trojúhelníku m že zp sobit 
poškození motoru.

Chybná konfigurace provozní frekvence elektrického erpadla m že zp sobit jeho poškození.
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5.1.3 Nastavení sm ru otá ení

Po spušt ní erpadla je t eba zkontrolovat, zda je sm r otá ení správný (sm r otá ení se obecn  udává 
šipkou na t lese erpadla). Pro spušt ní motoru a kontrolu sm ru otá ení sta í pouze otev ít odb r.
Ve stejné nabídce jako u RC (MODE SET – „Nabídka Osoba provád jící instalaci“) stiskn te tla ítko MODE  a 
procházejte nabídkou až po položku RT. Pomocí tla ítek + a - pak m žete zm nit sm r otá ení motoru. 
Funkce je aktivní, i když je motor zapnutý.
Pokud nelze sledovat sm r otá ení motoru, postupujte následovn :

Metoda sledování frekvence otá ení

- Podle výše uvedeného postupu aktivujte parametr RT. 
- Otev ete odb r a sledujte frekvenci, která se objeví na stavové lišt  ve spodní ásti strany; odb r se i te tak, aby 

provozní frekvence byla nižší než jmenovitá frekvence erpadla FN.
- P i stejném odb ru m te parametr RT (pomocí tla ítek + nebo -) a op t sledujte frekvenci FR.
- Správný parametr RT je ten, který p i stejném odb ru vyžaduje nižší frekvenci FR.

5.1.4 Nastavení pr tokového idla a pr m ru potrubí

V nabídce Osoba provád jící instalaci (stejné jako pro nastavení RC, RT a FN) procházejte tla ítkem MODE 
parametry tak dlouho, dokud nenajdete parametr FI. 
Pro provoz bez pr tokového idla nastavte FI na hodnotu 0, pro provoz s pr tokovým idlem nastavte FI na 
hodnotu 1. Pomocí tla ítka MODE p ejd te k následujícímu parametru FD (pr m r potrubí) a v palcích 
nastavte pr m r potrubí, na kterém je nainstalováno pr tokové idlo.
Pro návrat na hlavní stranu stiskn te tla ítko SET.

5.1.5 Nastavení hodnoty setpoint tlaku

V hlavní nabídce držte sou asn  stisknutá tla ítka MODE a SET, dokud se na displeji neobjeví nápis „SP“. 
Tehdy m žete pomocí tla ítek „+“ a „-„ zvýšit, pop . snížit hodnotu požadovaného tlaku.
Regula ní rozsah závisí na použitém idle. 
Pro návrat na hlavní stranu stiskn te tla ítko SET.

5.1.6 Nastavení dalších parametr

Po prvním spušt ní lze v p ípad  pot eby zm nit i další p ednastavené parametry, a to pomocí r zných 
nabídek a p i dodržení pokyn  k jednotlivým parametr m (viz kapitola 6). T mi nejb žn jšími parametry jsou: 
tlak pro op tovné spušt ní, regula ní p ír stky GI a GP, minimální frekvence FL, doba nedostatku vody TB 
atd. 
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5.2 ešení problém  typických pro první instalaci 

Závada Možné p í iny Náprava
Na displeji je 

zobrazeno EC Není nastaven proud (RC) erpadla. Nastavte parametr RC (viz paragraf 6.5.1).

Na displeji je 
zobrazeno

BL

1) Nedostatek vody.
2) erpadlo není spušt no.
3) Je odpojeno proudové idlo.
4) Je nastavena p íliš vysoká hodnota
setpoint pro erpadlo. 
5) Opa ný sm r otá ení.
6) Chybn  nastavený elektrický proud 
pro erpadlo RC(*).
7) P íliš nízká maximální frekvence (*).

1-2) Spus te erpadlo a zkontrolujte, zda není v potrubí vzduch. 
Zkontrolujte, zda není ucpané sání nebo p ípadné filtry.
Zkontrolujte, zda potrubí erpadla k m ni i není popraskané 
nebo u n j nedochází k vážným únik m.
3) Zkontrolujte zapojení sm rem k pr tokovému idlu.
4) Snižte hodnotu setpoint nebo použijte erpadlo vhodné 
pro požadavky za ízení.
5) Zkontrolujte sm r otá ení (viz paragraf 6.5.2).
6) Nastavte správný elektrický proud pro erpadlo RC(*) (viz 
paragraf
6.5.1).
7) Pokud je to možné zvyšte FS nebo snižte RC(*) (viz paragraf 
6.6.6).

Na displeji je 
zobrazeno

BP1
1) Tlakové idlo je odpojené.
2) Tlakové idlo je vadné.

1) Zkontrolujte zapojení kabelu tlakového idla.
2) Vym te tlakové idlo.

Na displeji je 
zobrazeno

OF

1) Nadm rná spot eba.
2) Zablokované erpadlo.
3) erpadlo odebírá p i spušt ní velké 
množství elektrického proudu.

1) Zkontrolujte typ zapojení do hv zdy nebo do trojúhelníku. 
Zkontrolujte, zda motor nespot ebovává v tší množství 
elektrického proudu než je maximální množství dodávané 
m ni em. Zkontrolujte, zda má motor p ipojené všechny fáze.
2) Zkontrolujte, zda není zablokované ob žné kolo nebo motor 
nebo zda je nebrzdí cizí t lesa. Zkontrolujte zapojení fází motoru.
3) Snižte parametr zrychlení AC (viz paragraf 6.6.11).

Na displeji je 
zobrazeno

OC

1) Elektrický proud pro erpadlo je 
nastaven chybn  (RC).
2) Nadm rná spot eba.
3) Zablokované erpadlo.
4) Opa ný sm r otá ení.

1) Nastavte RC s elektrickým proudem odpovídajícím typu 
zapojení do hv zdy nebo do trojúhelníku, tak jak je uvedeno na 
štítku motoru (viz paragraf 6.5.1)
2) Zkontrolujte, zda jsou u motoru zapojené všechny fáze.
3) Zkontrolujte, zda není zablokované ob žné kolo nebo motor 
nebo zda je nebrzdí cizí t lesa.
4) Zkontrolujte sm r otá ení (viz paragraf 6.5.2).

Na displeji je 
zobrazeno

LP
1) Nízké napájecí nap tí.
2) Nadm rný pokles nap tí ve vedení.

1) Zkontrolujte, zda je ve vedení k dispozici správné nap tí.
2) Zkontrolujte pr ez napájecích kabel  (viz paragraf 2.2.1).

Regula ní tlak je 
vyšší než SP FL je nastaveno p íliš vysoko. Snižte minimální provozní frekvenci FL (pokud to elektrické 

erpadlo dovoluje).

Na displeji je 
zobrazeno

SC
Zkrat mezi fázemi. Ov te, zda je motor v po ádku, a zkontrolujte jeho zapojení.

erpadlo se nikdy 
nezastaví

1) Prahová hodnota minimálního 
pr toku FT je nastavena p íliš nízko.
2) Minimální frekvence pro vypnutí FZ 
je nastavena p íliš nízko (*).
3) Krátká doba pozorování (*).
4) Nestabilní regulace tlaku (*).
5) Nekompatibilní použití (*).

1) Nastavte vyšší prahovou hodnotu pro FT
2) Nastavte vyšší prahovou hodnotu pro FZ
3) Po kejte p l dne pro automatické p izp sobení (*) nebo 
prove te rychlé p izp sobení (viz paragraf 6.5.9.1.1)
4) Opravte GI a GP (*) (viz paragrafy 6.6.4 a 6.6.5)
5) Zkontrolujte, zda za ízení odpovídá podmínkám použití 
bez pr tokového idla (*) (viz paragraf 6.5.9.1). P ípadn  
zkuste provést reset MODE SET + - a p epo ítat tak podmínky 
bez pr tokového idla.

erpadlo se zastaví, 
i když to není 
požadováno

1) Krátká doba pozorování (*).
2) Minimální frekvence FL (*) je 
nastavena p íliš vysoko.

1) Po kejte p l dne pro automatické p izp sobení (*) nebo 
prove te rychlé p izp sobení (viz paragraf 6.5.9.1.1)
2) Pokud je to možné, nastavte nižší hodnotu FL (*).

Stanice s více 
m ni i se nespustí

Na jednom nebo více m ni ích nebyl 
nastaven elektrický proud RC. Zkontrolujte nastavení proudu RC na každém m ni i.

Na displeji je 
zobrazeno: 

Stisknout + pro 
p enesení 

konfigurace

U jednoho nebo více m ni nejsou 
slad ny citlivé parametry.

Stiskn te tla ítko + na m ni i, u kterého jste si jisti, že má 
nejnov jší a správnou konfiguraci parametr .

(*) Hv zdi ka se vztahuje k použití bez pr tokového idla.

Tabulka 13: ešení problém
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6 VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PARAMETR

6.1 Nabídka Uživatel

Stisknutím tla ítka MODE v hlavní nabídce (nebo p i použití nabídky pro výb r stisknutím tla ítek + nebo -) se 
dostanete k NABÍDCE UŽIVATEL. V této nabídce se po op tovném stisknutí tla ítka MODE zobrazí následující 
veli iny v uvedeném po adí.

6.1.1  FR: Zobrazení frekvence otá ení

Aktuální frekvence otá ení, kterou je elektrické erpadlo ízeno, uvedená v [Hz]. 

6.1.2  VP: Zobrazení tlaku

Tlak za ízení m ený v [bar] nebo [psi], podle použité m rné soustavy.

6.1.3  C1: Zobrazení fázového proudu

Fázový proud elektrického erpadla uvedený v [A]. 
Pod symbolem fázového proudu C1 se m že objevit blikající kruhový symbol. Tento symbol signal izuje 
p edb žný alarm p ekro ení maximálního povoleného elektrického proudu. Pokud symbol bliká v pravidelných 
intervalech, znamená to, že se práv  chystá zákrok ochrany p ed nadproudem a že ochrana velmi 
pravd podobn  zasáhne. V tom p ípad  je vhodné zkontrolovat, zda je maximálního proud erpadla RC, viz 
paragraf 6.5.1, nastaven správn  a zda jsou správná zapojení k elektrickému erpadlu.

6.1.4 PO: Zobrazení dodávaného výkonu

Výkon dodávaný do elektrického erpadla v [kW]. 
Pod symbolem nam eného výkonu PO se m že objevit blikající kruhový symbol. Tento symbol signalizuje 
p edb žný alarm p ekro ení maximálního povoleného výkonu.

6.1.5  SM: Systémový monitor

Zobrazuje stav systému u stanice s více m ni i. Pokud nefunguje komunikace, zobrazí se ikona udávající, že 
nedochází ke komunikaci nebo že je komunikace p erušená. Pokud je p ítomno více navzájem propojených 
m ni , zobrazí se ikona pro každý z nich. Na ikon  je symbol erpadla a pod ní se zobrazují písmena udávající 
stav erpadla.
Podle provozního stavu se zobrazují hlášení uvedená v tabulce 14. 

Zobrazení systému
Stav Ikona Stavová informace pod ikonou

M ni  v chodu Symbol erpadla se otá í Aktuální frekvence, t i íslice

M ni  ve stavu 
standby Statický symbol erpadla SB

M ni  v
chybovém stavu Statický symbol erpadla F

Tabulka 14 :Zobrazení systémového monitoru SM www.iv
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Pokud je m ni  nakonfigurován jako záloha, bude horní ást ikony zobrazující motor zobrazena barevn , 
zobrazení z stává stejné jako v tabulce 14, s tou výjimkou, že v p ípad  zastaveného motoru bude zobrazeno F 
namísto Sb.
V p ípad , že u jednoho nebo více m ni není nastaveno RC, objeví se písmeno A na míst  stavové informace 
(pod všemi zobrazenými ikonami m ni ) a systém se nerozjede.

POZNÁMKA: Kv li zajišt ní v tšího prostoru pro zobrazení systému se neobjeví název parametru SM, ale 
nápis „systém“ uprost ed pod názvem nabídky.

6.1.6  VE: Zobrazení verze

Verze hardwaru a softwaru, kterým je p ístroj vybaven.

6.2 Nabídka Monitor

Stisknutím tla ítek „SET“ a „-„ (minus) v hlavní nabídce na dv  sekundy (nebo p i použití nabídky pro výb r 
stisknutím tla ítek + nebo -) se dostanete k NABÍDCE MONITOR. 
V této nabídce se po stisknutí tla ítka MODE zobrazí následující veli iny v uvedeném po adí.

6.2.1 VF: Zobrazení pr toku

Zobrazí momentální pr tok v [litry/min] nebo v [gal/min], podle nastavené m rné soustavy. Pokud je zvolen režim 
bez pr tokového idla, bude zobrazen bezrozm rný pr tok.

6.2.2  TE: Zobrazení teploty výkonových koncovek

6.2.3  BT: Zobrazení teploty elektronické karty

6.2.4  FF: Zobrazení historie chybových stav

Chronologické zobrazení závad, ke kterým došlo b hem provozu systému.
Pod symbolem FF se objeví dv  ísla x/y, kdy x udává zobrazený chybový stav a y celkový po et p ítomných 
chybových stav ; napravo od t chto ísel se objeví hlášení o typu zobrazeného chybového stavu.
Tla ítky + a - m žete procházet seznamem chybových stav : p i stisknutí tla ítka - budete postupovat historií 
dozadu až po nejstarší uvedený chybový stav, p i stisknutí tla ítka + budete postupovat historií dop edu až po 
nejnov jší chybový stav.

Chybové stavy se zobrazují v chronologickém po adí, po ínaje tím nejstarším za období x=1 až po ten nejnov jší 
x=y. Maximální po et zobrazených chybových stav je 64; po dosažení tohoto po tu se nejstarší chybové stavy 
budou p episovat. 
Tato položka nabídky zobrazuje seznam chybových stav , ale neumož uje jejich reset. Reset lze provést pouze 
pomocí p íslušného p íkazu u položky RF v NABÍDCE TECHNICKÁ PODPORA. 
Historie chybových stav  se nevymaže ani p i ru ním resetu, ani p i vypnutí p ístroje, ani p i obnovení výrobního
nastavení; to lze provést pouze výše popsaným postupem.

6.2.5 CT: Kontrast displeje

Upravuje kontrast displeje. 
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6.2.6  LA: Jazyk

Zobrazení v jednom z následujících jazyk :
 Italština

Angli tina
Francouzština
N m ina
Špan lština
Holandština
Švédština
Ture tina

 Slovinština
 Rumunština

6.2.7  HO: Po et hodin provozu

Na dvou ádcích udává po et hodin, po které byl m ni  zapnutý, a po et hodin provozu erpadla.

6.3  Nabídka Setpoint

V hlavní nabídce sou asn  stiskn te tla ítka „MODE“ a „SET“ a držte je stisknutá, dokud se na displeji neobjeví 
„SP“ (nebo použijte nabídky pro výb r a stiskn te + nebo -). 
Pomocí tla ítek + a - m žete zvyšovat a snižovat hodnotu tlaku udržovaného v za ízení.
Pro výstup z aktuální nabídky a pro návrat do hlavní nabídky stiskn te tla ítko SET.

V této nabídce se nastavuje tlak, p i kterém chcete nechat za ízení pracovat. 
Regula ní rozsah závisí na použitém idle (viz PR: Tlakové idlo, paragraf 6.5.7) a m ní se podle tabulky 15. Tlak 
m že být zobrazen v [bar] nebo [psi] podle zvolené m rné soustavy.

Regula ní tlak

Typ použitého idla Regula ní tlak [bar] Regula ní tlak [psi]

16 bar 1,0 - 15,2 14 - 220
25 bar 1,0 - 23,7 14 - 344
40 bar 1,0 - 38,0 14 - 551

Tabulka 15: Maximální regula ní tlak

6.3.1  SP: Nastavení hodnoty setpoint tlaku

Tlak, který bude udržován v za ízení, pokud nejsou aktivovány pomocné funkce regulace tlaku.

6.3.2  P1: Nastavení pomocného tlaku 1

Tlak, který bude udržován v za ízení, pokud bude aktivována funkce pomocného tlaku na vstupu 1.

6.3.3  P2: Nastavení pomocného tlaku 2

Tlak, který bude udržován v za ízení, pokud bude aktivována funkce pomocného tlaku na vstupu 2.www.iv
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6.3.4  P3: Nastavení pomocného tlaku 3

Tlak, který bude udržován v za ízení, pokud bude aktivována funkce pomocného tlaku na vstupu 3.

6.3.5  P4: Nastavení pomocného tlaku 4

Tlak, který bude udržován v za ízení, pokud bude aktivována funkce pomocného tlaku na vstupu 4.

POZNÁMKA 1: Pokud bylo sou asn  aktivováno více funkcí pomocného tlaku p i azených k více vstup m, m ni  
bude udržovat nejnižší tlak ze všech aktivovaných.

POZNÁMKA 2: Tlak pro op tovné spušt ní erpadla souvisí krom  nastaveného tlaku (SP, P1, P2, P3, P4) také s
RP.
RP vyjad uje pokles tlaku v i „SP“ (nebo v i pomocnému tlaku, pokud je aktivován), který vede ke spušt ní 
erpadla.

P íklad: SP = 3,0 [bar]; RP = 0,5 [bar]; není aktivována žádná funkce pomocného tlaku:
B hem b žného provozu je v za ízení udržován tlak na 3,0 [bar]. 
Elektrické erpadlo bude znovu spušt no, jakmile tlak klesne pod hodnotu 2,5 [bar].  

POZOR: nastavení p íliš vysokého tlaku (SP, P1, P2, P3, P4) oproti výkon m erpadla m že zp sobovat falešné
poplachy kv li nedostatku vody BL; v t chto p ípadech snižte nastavený tlak nebo použijte erpadlo vhodné pro 
požadavky za ízení.

6.4 Nabídka Ru ní režim

V hlavní nabídce sou asn  stiskn te tla ítka “SET" a “+” a “-“  a držte je stisknutá, dokud se na displeji neobjeví 
„FP“  (nebo použijte nabídku pro výb r a stiskn te + nebo -). 
Nabídka umožní zobrazit a zm nit r zné konfigura ní parametry: tla ítkem MODE m žete procházet stránky 
nabídky, tla ítky + a - se pak zvyšuje a snižuje hodnota daného parametru. Pro výstup z aktuální nabídky a pro 
návrat do hlavní nabídky stiskn te tla ítko SET.

POZNÁMKA: Nezávisle na zobrazeném parametru je v ru ním režimu vždy možné zadat následující p íkazy:
Do asné spušt ní elektrického erpadla
P i sou asném stisknutí tla ítek MODE a + bude erpadlo spušt no p i frekvenci FP a chod bude trvat po celou
dobu stisknutí tla ítek.
P i provád ní p íkazu erpadlo ON nebo erpadlo OFF se na displeji zobrazí p íslušné hlášení.
Spušt ní erpadla
P i sou asném stisknutí tla ítek MODE - + na dobu dvou sekund se erpadlo spustí p i frekvenci FP. erpadlo 
z stane v chodu až do stisknutí tla ítka SET. Následným stisknutím tla ítka SET pak z nabídky Ru ní režim
odejdete. 
P i provád ní p íkazu erpadlo ON nebo erpadlo OFF se na displeji zobrazí p íslušné hlášení.
Zm na sm ru otá ení
P i sou asném stisknutí tla ítek SET - na dobu minimáln  dvou sekund zm ní elektrické erpadlo sm r otá ení. 
Funkce je aktivní  i p i spušt ném motoru.

6.4.1 FP: Nastavení zkušební frekvence

Zobrazí zkušební frekvenci v [Hz] a umožní ji nastavit pomocí tla ítek “+” a “-“. 
Hodnota default je FN -20% a lze ji nastavit v rozmezí od 0 do FN. 

6.4.2  VP: Zobrazení tlaku

Tlak za ízení m ený v [bar] nebo [psi] podle zvolené m rné soustavy.www.iv
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6.4.3  C1: Zobrazení fázového proudu

Fázový proud elektrického erpadla uvedený v [A].
Pod symbolem fázového proudu C1 se m že objevit blikající kruhový symbol. Tento symbol signalizuje 
p edb žný alarm p ekro ení maximálního povoleného elektrického proudu. Pokud symbol bliká v pravidelných 
intervalech, znamená to, že se práv chystá zákrok ochrany proti nadproudu a ochrana velmi pravd podobn  
zasáhne. V tom p ípad  je vhodné zkontrolovat, zda je maximální proud erpadla RC nastaven správn ,
viz.paragraf 6.5.1, a zda je správné p ipojení k elektrickému erpadlu.

6.4.4 PO: Zobrazení dodávaného výkonu

Výkon dodávaný do elektrického erpadla v [kW].
Pod symbolem nam eného výkonu PO se m že objevit blikající kruhový symbol Tento symbol signalizuje 
p edb žný alarm p ekro ení maximálního povoleného výkonu.

6.4.5  RT: Nastavení sm ru otá ení

Pokud se elektrické erpadlo otá í nesprávným sm rem, lze sm r otá ení zm nit pomocí tohoto parametru. 
V této položce nabídky se p i stisknutí tla ítek + a - aktivují a zobrazí oba dva možné stavy „0“ a „1“. Po adí fází je 
zobrazeno na displeji v ádku ur eném pro komentá . Funkce je aktivní, i když je motor v chodu. 
V p ípad , že není vid t sm r otá ení motoru, postupujte v ru ním režimu následovn .

o Spus te erpadlo p i frekvenci FP (stisknutím tla ítek MODE a + nebo MODE + -)  
o Otev ete odb r a sledujte tlak. 
o P i stejném odb ru zm te parametr RT a znovu sledujte tlak.  
o Správný parametr RT je ten, který dosáhne vyššího tlaku.

6.4.6  VF: Zobrazení pr toku

Pokud je zvoleno pr tokové idlo, umož uje tato funkce zobrazit pr tok ve zvolené m rné jednotce. M rnou 
jednotkou mohou být [l/min] nebo [gal/min], viz paragraf 6.5.8. V p ípad  provozu bez pr tokového idla se 
zobrazí --. 

6.5 Nabídka Osoba provád jící instalaci

V hlavní nabídce sou asn  stiskn te tla ítka “MODE” a “SET” a “-“ a držte je stisknutá, dokud se na displeji 
neobjeví „RC“ (nebo použijte nabídku pro výb r a stiskn te + nebo -). Nabídka umožní zobrazit a zm nit r zné 
konfigura ní parametry: tla ítkem MODE m žete procházet stránky nabídky, tla ítky + a - se pak zvyšuje a 
snižuje hodnota daného parametru. Pro výstup z aktuální nabídky a pro návrat do hlavní nabídky stiskn te 
tla ítko SET.

6.5.1 RC: Nastavení jmenovitého proudu elektrického erpadla

Jmenovitý proud p ivád ný k jedné fázi erpadla, uvedený v ampérech (A), pot ebný pro funk nost trojfáze 230 V.
Pokud je nastavený parametr nižší než správný parametr, objeví se b hem provozu, po p ekro ení 
nastaveného proudu po ur itou dobu, chybové hlášení „OC“
Pokud je nastavený parametr vyšší než správný parametr, ampérmetrická ochrana chybn  zakro í až
bezpe nostní prahovou hodnotou motoru.

POZNÁMKA: P i prvním spušt ní a p i obnov  výrobního nastavení je RC nastaveno na hodnotu 0,0[A] a je nutné 
ho nastavit na správnou hodnotu, jinak se p ístroj nerozjede a bude zobrazeno chybové hlášení EC.
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6.5.2  RT: Nastavení sm ru otá ení

Pokud se elektrické erpadlo otá í nesprávným sm rem, lze sm r otá ení zm nit pomocí tohoto parametru. 
V této položce nabídky se p i stisknutí tla ítek + a - aktivují a zobrazí oba dva možné stavy „0“ a „1“. Po adí fází je 
zobrazeno na displeji v ádku ur eném pro komentá . Funkce je aktivní, i když je motor v chodu. 
V p ípad , že nelze sledovat sm r otá ení motoru, postupujte následovn .

o Otev ete odb r a sledujte frekvenci. 
o P i stejném odb ru zm te parametr RT a znovu sledujte frekvenci FR. 
o Správný parametr RT je ten, který p i stejném odb ru vyžaduje nižší frekvenci FR.

POZOR: u n kterých elektrických erpadel se m že stát, že se frekvence v t chto dvou p ípadech moc nezm ní 
a že tedy bude t žké ur it, který sm r otá ení je správný. V t chto p ípadech m žete zopakovat výše popsanou 
zkoušku, ale namísto sledování frekvence zkuste sledovat fázový proud (parametr C1 v nabídce Uživatel). 
Správný parametr RT je ten, který p i stejném odb ru vyžaduje nižší fázový proud C1.

6.5.3 FN: Nastavení jmenovité frekvence

Tento parametr stanovuje jmenovitou frekvenci elektrického erpadla a lze ho nastavit od minimální hodnoty 50
[Hz] po maximální 200 [Hz]. 
Stisknutím tla ítek +” o “-” m žete vybrat požadovanou frekvenci, po ínaje hodnotou 50 [Hz]. 
Hodnoty 50 a 60 [Hz] jsou nejrozší en jší, proto jsou p i výb ru up ednost ovány: p i nastavení jakékoliv hodnoty 
frekvence se p i dosažení hodnoty 50 nebo 60 [Hz] zvyšování nebo snižování zastaví: pokud chcete jednu 
z t chto dvou hodnot frekvence zm nit, musíte uvolnit všechna tla ítka a stisknout tla ítko "+" nebo "-" na dobu 
minimáln  3 sekund.

POZNÁMKA: P i prvním spušt ní a obnovení výrobního nastavení je FN nastaveno na 50 [Hz]; je t eba ho 
nastavit na správnou hodnotu uvedenou na erpadle.
Každá zm na FN je interpretována jako systémová zm na, proto se FS, FL a FP automaticky znovu nadimenzují 
podle nastaveného FN. P i každé zm n  FN znovu zkontrolujte FS, Fl a FP, zda nebyly nastaveny na jinou než 
požadovanou hodnotu.

6.5.4 OD: Typ za ízení

Možné hodnoty 1 a 2, pro pevné a flexibilní za ízení.
Z výrobního závodu je m ni  dodáván s režimem 1, který odpovídá v tšin  za ízení. V p ípad  výkyvu tlaku, 
které nelze stabilizovat pomocí parametr  GI a GP, p ejd te do režimu 2.

D LEŽITÉ: U obou dvou konfigurací se m ní také hodnoty regula ních parametr  GP a GI. Krom  toho 
jsou hodnoty GP a GI nastavené v režimu 1 ukládány do jiné pam ti než hodnoty GP a GI 
nastavené v režimu 2. Proto je nap íklad hodnota GP režimu 1 p i p echodu do režimu 2 
nahrazena hodnotou GP režimu 2, ale je uložena a p i návratu do režimu 1 ji op t naleznete. 
Stejná hodnota zobrazená na displeji má jinou závažnost v jednom nebo v druhém režimu, 
protože ídící algoritmus je jiný.

6.5.5 RP: Nastavení poklesu tlaku pro op tovné spušt ní

Vyjad uje pokles tlaku oproti hodnot  SP, který povede k op tovnému spušt ní erpadla.
Nap íklad je-li hodnota setpoint tlaku 3,0 [bar] a RP je 0,5 [bar], bude erpadlo znovu spušt no p i hodnot  2,5 
[bar].  
Obvykle lze RP p i adit minimální hodnotu 0,1 a maximální 5 [bar]. P i zvláštních podmínkách (nap . je-li hodnota 
setpoint nižší než hodnota RP) ji lze automaticky omezit.
Kv li v tšímu komfortu uživatele se na stran  s nastavením RP pod symbolem RP zvýrazn n  objeví také 
skute ný tlak  pro op tovné spušt ní, viz obrázek 14. www.iv
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Obrázek 14: Nastavení tlaku pro op tovné spušt ní

6.5.6  AD: Konfigurace adresy

Význam má pouze u stanic s více m ni i. Nastaví komunika ní adresu, která bude m ni i p i azena. Možné 
hodnoty jsou následující: automatická (default) nebo ru n  p i azená adresa.
Ru n  nastaveným adresám mohou být p i azeny hodnoty od 1 do 8. Konfigurace adres musí být pro všechny 
m ni e, které stanici tvo í, stejná: bu  pro všechny automatická, nebo pro všechny ru ní. Není povoleno 
nastavovat stejné adresy.
V p ípad  r zného typu p i azení adres (n které ru n  a n které automaticky) a také v p ípad  stejných adres je 
ohlášena chyba. Chybové hlášení je zobrazeno jako blikající E na míst  adresy p ístroje. 
Pokud je zvoleno automatické p i azování adresy, p i adí se adresy p i každém zapnutí systému; tyto adresy 
mohou být jiné než minule, nemá to však žádný vliv na správnou funk nost.

6.5.7 PR: Tlakové idlo

Nastavení typu používaného tlakového idla. Díky tomuto parametru m žete vybrat tlakové idlo s proudovým 
nebo raciometrickým výstupním signálem. Pro každý z t chto dvou typ  idel lze zvolit r zný rozsah stupnice. Pro 
zapojení idla s raciometrickým výstupem (default) je t eba použít vstup Press 1. P i použití idla s proudovým 
výstupem 4-20mA je nutné použít p íslušné šroubové svorky ve svorkovnici vstup  (viz p ipojení tlakového idla, 
paragraf 2.2.3.1) 

Nastavení tlakového idla

Hodnota
PR Typ idla Ozna ení Rozsah stupnice 

[bar]
Rozsah stupnice 

[psi]

0 raciometrické 501 R 16 bar 16 232
1 raciometrické 501 R 25 bar 25 363
2 raciometrické 501 R 40 bar 40 580
3 4-20 mA 4/20 mA 16 bar 16 232
4 4-20 mA 4/20 mA 25 bar 25 363
5 4-20 mA 4/20 mA 40 bar 40 580

Tabulka 16: Nastavení tlakového idla

POZNÁMKA: Nastavení tlakového idla nezávisí na tlaku, kterého chcete dosáhnout, ale na typu idla
instalovaného do za ízení.

6.5.8  MS: M rná soustava

Nastavuje systém m rných jednotek – mezinárodní a anglosaský. Zobrazované veli iny jsou uvedeny v tabulce 
17. 

Zobrazované m rné jednotky

Veli ina Mezinárodní m rná jednotka Anglosaská m rná jednotka

Tlak bar psi
Teplota °C °F
Pr tok l / min gal / min

Tabulka 17: Systém m rných jednotek
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6.5.9  FI: Nastavení pr tokového idla

Umož uje nastavit provoz podle tabulky 18. 

Nastavení pr tokového idla

Hodnota Typ použití Poznámky

0 bez pr tokového idla
1 jednotlivé specifické pr tokové idlo (F3.00) default
2 vícenásobné specifické pr tokové idlo (F3.00)

3 ru ní nastavení pro jednotlivé obecné pr tokové impulsní idlo

4 ru ní nastavení pro vícenásobné obecné pr tokové impulsní 
idlo

Tabulka 18: Nastavení pr tokového idla

V p ípad  stanic s více m ni i lze specifikovat použití vícenásobných idel.

6.5.9.1 Provoz bez pr tokového idla

Pokud zvolíte nastavení bez pr tokového idla, automaticky se deaktivuje nastavení FK a FD, protože tyto 
parametry nejsou nutné. Hlášení o deaktivovaném parametru se zobrazí jako ikona v podob  zámku.

Lze vybírat ze dvou r zných režim  provozu bez pr tokového idla, a to pomocí parametru FZ (viz paragraf 
6.5.12): 

Režim p i minimální frekvenci: tento režim umož uje nastavit frekvenci (FZ), pod kterou bude p edpokládán
nulový pr tok. V tomto režimu se erpadlo zastaví, jakmile frekvence otá ení klesne na dobu T2 pod hodnotu FZ 
(viz paragraf 6.6.3). 

D LEŽITÉ: P i chybném nastavení FZ dojde k následujícímu:
1. Pokud by hodnota FZ byla p íliš vysoká, mohlo by se elektrické erpadlo vypnout i v p ípad  pr toku a 

poté znovu zapnout, jakmile by tlak klesl pod hodnotu tlaku pot ebného pro op tovné spušt ní (viz 
paragraf 6.5.5).   erpadlo by se tedy mohlo opakovan  vypínat a zapínat i ve velmi krátkých asových 
intervalech.  

2. Pokud by hodnota FZ byla p íliš nízká, nemuselo by se elektrické erpadlo vypnout ani p i chyb jícím 
pr toku nebo p i velmi nízkém pr toku. To by mohlo vést k poškození elektrického erpadla v d sledku 
p eh átí.

POZNÁMKA: Protože frekvence nulového pr toku FZ se m že p i zm n  hodnoty setpoint zm nit, je d ležité 
dodržovat následující pokyny:

1. P i každé zm n  hodnoty setpoint je t eba zkontrolovat, zda nastavená hodnota FZ je vhodná pro novou 
hodnotu setpoint. 

2. P i použití pomocných hodnot setpoint je t eba zkontrolovat, zda nastavená hodnota FZ odpovídá každé 
z nich. 

POZOR: režim s minimální frekvencí je funk ní režim bez pr tokového idla, který je povolen pouze pro stanice 
s více m ni i.

Samostatn p izp sobitelný režim: tento režim spo ívá ve zvláštním a ú inném algoritmu samostatného 
p izp sobení, který tém  ve všech p ípadech umož uje bezproblémový provoz. Algoritmus p ebírá informace a 
b hem provozu aktualizuje své vlastní parametry. Pro dosažení optimální funk nosti je vhodné, aby u 
hydraulického za ízení nedocházelo asto k podstatným vývojovým zm nám, kv li kterým by charakteristiky byly 
navzájem velmi rozdílné (nap . velmi rozdílné charakteristiky elektrických ventil , které vym ují hydraulické 
sektory), protože algoritmus se p izp sobí jednomu z nich a v okamžiku p epojení by pak nemuselo poskytovat 
o ekávané výsledky. K problém m však nedochází, pokud si za ízení zachovává podobné charakteristiky (délka 
elasticity a minimální požadovaný pr tok).
P i každém spušt ní nebo resetu p ístroje se samostatn  získané hodnoty vynulují, proto je zapot ebí ur ité doby 
pro jejich nové p izp sobení. 
.
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Použitý algoritmus m í r zné citlivé parametry a analyzuje stav stroje, aby dokázal zjistit p ítomnost a charakter 
pr toku. Z toho d vodu a kv li zamezení falešným chybám je t eba parametry správn  nastavit:

 Podle daného za ízení po kejte 15 minut až 3-4 hodiny, dokud algoritmus nena te pot ebné údaje 
(alternativn  m žete provést rychlou kalibraci popsanou v paragrafu 6.5.9.1.1) 
Ujist te se, že u systému b hem regulace nedochází ke kolísání (v p ípad  kolísání upravte parametry 
GP a GI, paragrafy 6.6.4 a 6.6.5) 
Nastavte správn  elektrický proud RC. 
Nastavte vhodný minimální pr tok FT.
Nastavte správnou minimální frekvenci FL.
Nastavte správný sm r otá ení.

POZOR: samostatn  p izp sobitelný režim není povolen pro stanice s více m ni i.

D LEŽITÉ: V obou dvou funk ních režimech je systém schopný zjistit nedostatek vody, a to díky tomu že krom  
ú iníku m í i elektrický proud p ivád ný do erpadla a srovnává ho s parametrem RC (viz paragraf 6.5.1). Pokud 
nastavíte takovou maximální provozní frekvenci FS, která nedovoluje p ijmout hodnotu blízkou hodnot  proudu p i 
plném zatížení erpadla, m že být falešn  ohlášen nedostatek vody BL. P i náprav  t chto p ípad  m žete 
postupovat následovn : otev ete odb r, tak abyste dosáhli frekvence FS, a p i této frekvenci sledujte p íkon 
erpadla (to provedete snadno pomocí parametru C1 fázový proud v nabídce Uživatel), poté ode tenou hodnotu 

proudu nastavte jako RC. 

6.5.9.1.1 Rychlá metoda samostatného p izp sobení pro samostatn  p izp sobitelný režim

Algoritmus samostatného p izp sobení se automaticky p izp sobuje r zným za ízením, p i emž obvykle 
b hem 15 minut až 3-4 hodin na te pot ebné informace. Pokud nechcete ekat tak dlouhou dobu, m žete ji 
pomocí speciální procedury zkrátit. Tato procedura urychlí první správný provoz, avšak algoritmus se bude 
dále dola ovat.
Procedura rychlého p izp sobení:

1) Zapn te p ístroj nebo, pokud je už zapnutý, stiskn te sou asn  na dv sekundy tla ítka MODE 
SET + - a p ístroj resetujte. 

2) P ejd te do nabídky Osoba provád jící instalaci (MODE SET -), položku FI nastavte na 0 (bez 
pr tokových idel) a poté ve stejné nabídce p ejd te k položce FT.

3) Otev ete odb r a nechte erpadlo to it.
4) Velmi pomalu zavírejte odb r, dokud nedosáhnete minimálního pr toku (zav ený odb r); po jeho 

stabilizování si poznamenejte frekvenci, p i které se ustálil.
5) Po kejte 1-2 minuty na ode et hodnoty VF: poznáte ji podle vypnutí motoru. 
6) Otev ete odb r, tak abyste dosáhli frekvence o 2 – 5 [Hz] v tší, než byla p edtím ode tená 

frekvence, a po kejte 1-2 minuty na nové vypnutí.

D LEŽITÉ:  Tato metoda je ú inná, pouze když se Vám p i pomalém zavírání popsaném v bod  4) da í 
udržovat frekvenci na stálé hodnot , a to až do ode tení pr toku VF. Operace není platná, pokud v dob  po 
zav ení klesla frekvence na 0 [Hz]; v tom p ípad  je nutné zopakovat operace od bodu 3, nebo lze nechat 
p ístroj, aby se b hem výše uvedené doby p izp sobil sám.

6.5.9.2  Provoz se specifickým, p eddefinovaným pr tokovým idlem

Dále uvedené informace jsou platné jak pro jednotlivé idlo, tak pro vícenásobná idla.
P i použití pr tokového idla m žete ú inn  m it pr tok; pr tokové idlo rovn ž umož uje provoz ve speciálních 
aplikacích.
P i výb ru jednoho z p eddefinovaných idel musíte na stránce FD nastavit pr m r trubky v palcích, tak aby byl 
pr tok správn  ode ítán (viz paragraf 6.5.10). 
P i volb  p eddefinovaného idla se automaticky deaktivuje nastavení FK. Hlášení o deaktivovaném parametru je 
zobrazeno jako ikona v podob  zámku.www.iv
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6.5.9.3 Provoz s obecným pr tokovým idlem

Dále uvedené informace jsou platné jak pro jednotlivé idlo, tak pro vícenásobná idla.
P i použití pr tokového idla m žete ú inn  m it pr tok; pr tokové idlo rovn ž umož uje provoz ve speciálních 
aplikacích.
Toto nastavení umož uje používat obecné impulsní pr tokové idlo pomocí nastavení k-faktoru, neboli faktoru 
konverze impulsy / litry, jež závisí na idle a na trubce, na které je toto idlo nainstalováno. Tento provozní režim 
lze využít i v p ípad , kdy chcete n které z p eddefinovaných idel nainstalovat na trubku s pr m rem, který není 
uveden mezi disponibilními pr m ry na stran  FD. K-faktor m žete také využít p i montáži p eddefinovaného 
idla, p ejete-li si pr tokové idlo p esn  nakalibrovat; obvykle je t eba mít k dispozici p esný m i  pr toku. 

Nastavení k-faktoru se provádí na stran  FK (viz paragraf  6.5.11). 
P i volb  obecného pr tokového idla se automaticky deaktivuje nastavení FD. Hlášení o deaktivovaném 
parametru je zobrazeno jako ikona v podob  zámku.

6.5.10 FD: Nastavení pr m ru trubky

Pr m r trubky, na které je nainstalováno pr tokové idlo, uvád ný v palcích. Lze ho nastavit pouze tehdy, bylo-li 
vybráno p eddefinované pr tokové idlo.
V p ípad , že FI bylo nastaveno pro ru ní nastavení pr tokového idla nebo že byl vybrán provoz bez 
pr tokového idla, je parametr FD zablokovaný. Hlášení o zablokovaném parametru je zobrazeno jako ikona 
v podob  zámku.
Nastavovací rozsah se pohybuje od ½ '' do 24''. 
Trubky a p íruby, na které se pr tokové idlo montuje, mohou být p i zachování stejného pr m ru z r zných 
materiál  a mohou mít r znou konstrukci; pr chozí pr ezy se tedy mohou mírn  lišit. Protože p i výpo tech 
pr toku se kv li možné funk nosti u všech typ trubek po ítá s pr m rnými hodnotami konverze, m že dojít p i 
ode ítání pr toku k nevýznamným chybám. Ode tená hodnota se m že lišit o malé procento; pokud však vy jako 
uživatel pot ebujete p esn jší ode et, m žete postupovat následovn : do potrubí zasu te vzorový sníma  
pr toku, nastavte FI jako ru ní nastavení a m te k-faktor, dokud m ni  nedosáhne stejného ode tu jako vzorový 
nástroj, viz. paragraf 6.5.11. To samé platí i pro trubky o nestandardním pr ezu; tehdy postupujte následovn : 
bu  zadejte nejbližší pr ez a smi te se s chybou nebo p ejd te k nastavení k-faktoru, t eba ho p ibližn  ur ete 
podle tabulky 19. 

POZOR: chybné nastavení FD vede k chybnému ode etu pr toku, což m že mít za následek problémy p i 
vypínání. 

6.5.11 FK: Nastavení faktoru konverze impulsy / litry

Vyjad uje po et impuls  vztahujících se k pr chodu jednoho litru kapaliny; závisí na použitém idlu a na pr ezu
trubky, na které je idlo namontováno.
Pokud je namontováno obecné pr tokové idlo s impulsním výstupem, je nutno nastavit FK podle pokyn  
v návodu výrobce idla.
Pokud bylo FI nastaveno pro specifické idlo z p eddefinovaných idel nebo pokud byl vybrán provoz bez 
pr tokového idla, je parametr zablokován. Hlášení o deaktivovaném parametru je zobrazeno jako ikona 
v podob  zámku.
Nastavovací rozsah se pohybuje od 0,01 do 320,00 impulsy/litr. Parametr se aktivuje stisknutím tla ítka SET 
nebo MODE. Hodnoty pr toku nalezené p i nastavování pr m ru trubky FD se mohou lehce lišit od skute ného 
nam eného pr toku, a to kv li použití pr m rného faktoru konverze p i výpo tech, viz paragraf 6.5.10. FK lze 
použít i u jednoho z p eddefinovaných idel, jak pro provoz s nestandardními pr m ry trubky, tak pro provedení 
kalibrace.  

V tabulce 19 je uveden k-faktor, který p i použití idla F3.00 m ni  používá v závislosti na pr m ru trubky.
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Tabulka s p íslušnými pr m ry a k-faktory pro pr tokové idlo
F3.00

Pr m r trubky [inch] Pr m r trubky DN [mm] K-faktor
1/2 15 225,0
3/4 20 142,0
1 25 90,0

1 1/4 32 60,7
1 1/2 40 42,5

2 50 24,4
2 1/2 65 15,8

3 80 11,0
3 1/2 90 8,0

4 100 6,1
5 125 4,0
6 150 2,60
8 200 1,45

10 250 0,89
12 300 0,60
14 350 0,43
16 400 0,32
18 450 0,25
20 500 0,20
24 600 0,14

Tabulka 19: Pr m ry trubek a faktor konverze FK 

POZOR: Vždy dodržujte pokyny k instalaci vydané výrobcem a dbejte na kompatibilitu elektrických parametr  
pr tokového idla s parametry m ni e a také na správné zapojení. P i chybném nastavení bude pr tok ode ten 
chybn , což m že zp sobit problémy - nežádoucí vypínání nebo nep erušovaný provoz bez vypnutí.

6.5.12 FZ: Nastavení frekvence nulového pr toku

Udává frekvenci, pod jejíž hodnotou se dá v za ízení p edpokládat nulový pr tok.
Tento parametr lze nastavit, pouze pokud byl parametr FI nastaven pro provoz bez pr tokového idla. Pokud byl 
parametr FI nastaven pro provoz s pr tokovým idlem, je parametr FZ zablokovaný. Hlášení o deaktivovaném 
parametru je zobrazeno jako ikona v podob  zámku.

V p ípad  nastavení FZ = 0 Hz bude m ni  využívat samostatn  p izp sobitelný provozní režim. P i nastavení
FZ   0 Hz však bude vyžívat provozní režim p i minimální frekvenci (viz paragraf 6.5.9.1). 

6.5.13 FT: Nastavení prahové hodnoty pro vypnutí

Nastavuje minimální prahovou hodnotu pr toku, pod kterou, v p ípad  p ítomnosti tlaku, m ni  vypne elektrické 
erpadlo.

Tento parametr se používá jak v režimu bez pr tokového idla, tak v režimu s pr tokovým idlem, oba dva 
parametry jsou však rozdílné; p i zm n  nastavení FI z stává hodnota FT vždy shodná s provozním režimem, 
aniž by došlo k p epsání t chto dvou hodnot. P i provozu s pr tokovým idlem je parametr FT vyjád en v m rné 
jednotce (litry/min nebo gal/min), zatímco p i provozu bez pr tokového idla se jedná o bezrozm rnou veli inu.
Na této stran  je krom  nastavované hodnoty pr toku pro vypnutí FT uveden také nam ený pr tok. Ten se 
objeví ve zvýrazn ném poli umíst ném pod názvem parametru FT a je u n j uvedena zna ka „fl“. P i provozu bez 
pr tokového idla není minimální pr tok „fl“ v poli okamžit  k dispozici, ale pro jeho výpo et m že být zapot ebí i 
n kolika minut. 

POZOR: P i nastavení p íliš vysoké hodnoty FT m že docházet k necht nému vypnutí; na druhé stran  p íliš 
nízká hodnota m že mít za následek nep etržitý provoz bez vypnutí. www.iv
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6.5.14 SO: Faktor chodu naprázdno

Nastaví minimální prahovou hodnotu faktoru chodu naprázdno, pod kterou bude konstatován nedostatek vody. 
Faktor chodu naprázdno je bezrozm rný parametr, který se získává jako kombinace mezi p íkonem a výkonovým
faktorem erpadla. Díky tomuto parametru m žete správn  stanovit, kdy je u ob žného kola erpadla vzduch
nebo kdy je proud sání p erušený. 
Tento parametr se používá u všech stanic s více m ni i a u všech za ízení bez pr tokového idla. V p ípad  
provozu pouze s jedním m ni em a s pr tokovým idlem je SO zablokován a neaktivní.
Nastavená hodnota default je 22, uživatel ji však v p ípad  pot eby m že zm nit v rozmezí 10 až 95. Kv li 
snazšímu nastavení je na této stran  (krom  nastavované hodnoty minimálního faktoru chodu naprázdno SO) 
uveden aktuáln nam ený faktor chodu naprázdno. Nam ená hodnota se objeví ve zvýrazn ném poli 
umíst ném pod názvem parametru SO a je u n j uvedena zna ka „SOm“. 
P i konfiguraci stanice s více m ni i je SO parametrem, který je p enosný mezi r znými m ni i, nejedná se však 
o citlivý parametr; to znamená, že nemusí být nutn  stejný u všech m ni . P i zm n  parametru SO se objeví 
dotaz, zda se má hodnota zm nit i u všech p ítomných m ni  nebo ne. 

6.5.15 MP: Minimální tlak pro vypnutí kv li nedostatku vody

Nastaví minimální tlak pro vypnutí kv li nedostatku vody. Pokud tlak v za ízení dosáhne hodnoty nižší než MP, je 
signalizován nedostatek vody.
Tento parametr se používá u všech za ízení, která nejsou vybavena pr tokovým idlem. V p ípad  provozu 
s pr tokovým idlem je parametr MP zablokován a neaktivní.
Hodnota default MP je 0,0 bar a lze ji nastavit až do 5,0 bar. 
Pokud je MP=0 (default), zjiš uje se chod naprázdno bu  pomocí pr toku nebo faktoru chodu naprázdno SO; 
pokud je hodnota MP jiná než 0, je nedostatek vody signalizován p i tlaku menším než hodnota MP. 
Pro vyhlášení poplachu kv li nedostatku vody musí tlak klesnout pod hodnotu MP na dobu TB, viz paragraf 6.6.1. 
V konfiguraci stanice s více m ni i je MP citlivým parametrem, musí být tedy vždy stejný u všech m ni , které 
navzájem komunikuji; p i jeho zm n  se zm na automaticky p enese na všechny m ni e. 

6.6 Nabídka Technická podpora

V hlavní nabídce stiskn te sou asn  tla ítka “MODE” a “SET” a “+“ a držte je stisknutá, dokud se na displeji 
neobjeví „TB“ (nebo použijte nabídku pro výb r a stiskn te + nebo -). Nabídka umožní zobrazit a zm nit r zné 
konfigura ní parametry: tla ítkem MODE m žete procházet stránky nabídky, tla ítky + a - se pak zvyšuje a 
snižuje hodnota daného parametru. Pro výstup z aktuální nabídky a pro návrat do hlavní nabídky stiskn te 
tla ítko SET.

6.6.1 TB: Doba zablokování kv li nedostatku vody

Nastavení reak ní doby pro zablokování kv li nedostatku vody umož uje zvolit as (v sekundách), který m ni  
pot ebuje pro signalizaci nedostatku vody u elektrického erpadla. 
Zm na tohoto parametru m že být užite ná, v p ípad  kdy je známa prodleva mezi okamžikem zapnutí 
elektrického erpadla a momentem, kdy je skute n  zahájeno zásobování. P íkladem m že být za ízení, u n jž je 
sací potrubí elektrického erpadla obzvlášt  dlouhé a dochází u n j k malým únik m. V tom p ípad  se m že stát, 
že se dané potrubí vyprázdní, elektrické erpadlo, i když u n j voda nechybí, pak pot ebuje ur itou dobu na 
napln ní, vytvo ení pr toku a natlakování za ízení. 

6.6.2 T1: Doba pro vypnutí po signálu nízkého tlaku

Nastaví dobu pro vypnutí m ni e po ínaje p ijetím signálu nízkého nap tí (viz Nastavení zjiš ování nízkého tlaku, 
paragraf 6.6.13.5). Signál nízkého nap tí m že p i správné konfiguraci vstupu p ijímat každý ze 4 vstup  
(viz.Setup pomocných digitálních vstup  IN1, IN2, IN3, IN4, paragraf 6.6.13). 
T1 lze nastavit v rozmezí od 0 do 12 s. Výrobní nastavení je 2 sekundy.www.iv

arc
s.c

z



6.6.3  T2: Prodleva p i vypnutí

Nastaví prodlevu, se kterou se má m ni  vypnout, po ínaje okamžikem nastolení podmínek pro vypnutí: tlak 
udržovaný v za ízení a pr tok jsou menší než minimální pr tok.
T2 lze nastavit v rozmezí od 5 do 120 s. Výrobní nastavení je 10 sekund.

6.6.4  GP: Koeficient pom rného p ír stku

Obecn  je t eba pom rný p ír stek zvýšit u systému vyzna ujících se elasticitou (potrubí z PVC a široké potrubí) 
a snížit u pevných instalací (železná a úzká potrubí).
Pro udržení konstantního tlaku v za ízení provádí m ni  kontrolu typu PI chyby nam eného tlaku. Na základ  
této chyby m ni  vypo ítá výkon, který má být do elektrického erpadla dodán. Postup této kontroly závisí na 
nastavených parametrech GP a GI. Kv li odlišnému chování r zných typ  hydraulických za ízení, ve kterých 
m že systém pracovat, umož uje m ni  zvolit jiné parametry, než jsou parametry nastavené ve výrob . Tém  
pro všechna za ízení jsou parametry GP a GI nastavené ve výrob  optimální. Pokud by však p esto docházelo 
k problém m s regulací, lze tato nastavení zm nit. 

6.6.5 GI: Koeficient celkového p ír stku

V p ípad  velkých pokles  tlaku p i náhlém zvýšení pr toku nebo v p ípad  pomalé odpov di systému zvyšte 
hodnotu GI. Naopak p i kolísání hodnoty tlaku kolem hodnoty setpoint, hodnotu GI snižte. 

POZNÁMKA: Typickým p íkladem, kdy je t eba hodnotu GI snížit, je za ízení, u kterého je m ni  vzdálený od 
elektrického erpadla. To vede k hydraulické elasticit , která má vliv na kontrolu PI a tedy na 
regulaci tlaku.  

D LEŽITÉ: Obecn  je kv li dosažení uspokojivé regulace tlaku nutné zasáhnout jak u parametru GP, tak u 
parametru GI.  

6.6.6 FS: Maximální frekvence otá ení

Nastaví maximální frekvenci otá ení erpadla.
Stanoví maximální limit pro po et otá ek  a lze ho nastavit v rozmezí od FN do FN -20%. 
Díky FS lze ve všech podmínkách regulace dosáhnout toho, že elektrické erpadlo nebude nikdy ízeno p i vyšší 
frekvenci, než je nastavená frekvence.
P i zm n   parametru FN m že být parametr FS automaticky znovu nadimenzován, pokud nebude nastolen výše 
uvedený vztah (nap . pokud je hodnota FS nižší než FN -20%, bude FS znovu nastaveno na FN -20%). 

6.6.7  FL: Minimální frekvence otá ení

Pomocí FL se nastavuje minimální frekvence, p i které se erpadlo otá í. Minimální hodnota, kterou lze tomuto 
parametru p id lit, je 0 [Hz], maximální pak 80% z FN; nap íklad pokud FN = 50 [Hz], lze FL nastavit v rozmezí od
0 do 40[Hz]. P i zm n   parametru FN m že být parametr FL automaticky znovu nadimenzován, pokud nebude 
nastolen výše uvedený vztah (nap . pokud je hodnota FL vyšší než 80% nastaveného FN, bude FL znovu 
nastaven na 80% FN). 

6.6.8 Nastavení po tu m ni  a záloh

6.6.8.1  NA: Aktivní m ni e

Nastaví maximální po et m ni , které se ú astní erpání.
M že mít hodnotu od 1 až po po et p ítomných m ni  (max. 8). Hodnota default pro NA je N, což je po et 
m ni  p ítomných ve stanici; to znamená, že p i za azení m ni  do stanice nebo p i jejich odebrání p ebírá NA 
vždy hodnotu rovnou po tu automaticky zjišt ných p ítomných m ni . P i nastavení jiné hodnoty než N udává 
nastavené íslo maximální po et m ni , které se mohou erpání ú astnit.www.iv
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Tento parametr je užite ný v p ípadech, kdy je dán maximální po et erpadel, která mohou nebo mají být 
zapnutá, a v p ípad , kdy má jeden nebo více m ni  z stat jako záloha (viz. IC: Konfigurace zálohy, paragraf 
6.6.8.3 a další p íklady). 
Na stejné stran  nabídky jsou vid t (bez možnosti je zm nit) i další dva parametry systému, které se k n mu 
vážou, tedy N, systémem automaticky zjišt ný po et p ítomných m ni , a NC, maximální po et sou asn  
aktivních m ni .

6.6.8.2 NC: Sou asn  aktivní m ni e

Nastaví maximální po et m ni , které mohou pracovat sou asn .
M že být nastaven na hodnoty od 1 do NA. Jako hodnota default je k NC p i azena hodnota NA, což znamená, 
že p i zvýšení NA p ebere hodnotu NA i parametr NC. P i nastavení jiné hodnoty než NA udává nastavené íslo 
maximální po et m ni , které mohou být aktivní sou asn . Tento parametr je užite ný v p ípadech, kdy je dán 
maximální po et erpadel, která mohou nebo mají být zapnutá (viz IC: Konfigurace zálohy, paragraf 6.6.8.3 a 
další p íklady). 
Na stejné stran  nabídky jsou vid t (bez možnosti je zm nit) i další dva parametry systému, které se k n mu 
vážou, tedy N, systémem automaticky zjišt ný po et p ítomných m ni , a NA, po et aktivních m ni .

6.6.8.3 IC: Konfigurace zálohy

Konfiguruje m ni  jako automatický nebo jako zálohu. Pokud je m ni  nastavený jako automatický (default), 
ú astní se b žného erpání; pokud je konfigurován jako záloha, je mu p i azena minimální priorita pro spušt ní, 
neboli m ni , který je takto nastaven, se spustí vždy jako poslední. V p ípad , že je po et aktivních m ni   
nastaven o jeden menší, než je po et p ítomných m ni , a jeden bude nastaven jako záloha, pak se záložní 
m ni  – pokud nedojde k závadám – nebude ú astnit b žného erpání; naopak v p ípad , kdy jeden z m ni  
ú astnících se erpání vykáže závadu (m že to být výpadek nap tí, zákrok n které z ochran atd.), záložní m ni
se aktivuje.  
Konfiguraci zálohy lze zjistit následovn : na stran  SM - horní ást ikony je zobrazena barevn ; na stránce AD a 
na hlavní stránce - ikona komunikace zobrazující adresu m ni e má íslo uvedeno na barevném pozadí. V rámci 
erpacího systému m že být jako záloha konfigurováno více m ni .

Algoritmus proti stagnování pak m ni e konfigurované jako záloha udržuje výkonné, i když se neú astní b žného 
erpání. Tento algoritmus jednou za 23 hodin zm ní prioritu pro spušt ní a ke každému m ni i nechá alespo  

minutu nep etržit  dodávat pr tok. Úkolem tohoto algoritmu je zabránit zhoršování stavu vody v ob žném kole a 
udržovat pohyblivá ústrojí v provozuschopném stavu; to je užite né pro všechny m ni e a zejména pro m ni e 
konfigurované jako záloha, které v b žných podmínkách nepracují. 

6.6.8.3.1 P íklady konfigurace pro stanice s více m ni i

P íklad 1:
erpací agregát složený ze 2 m ni  (N=2 zjišt no automaticky), v n mž je jeden m ni  nastaven jako aktivní 

(NA=1), jeden jako sou asn  aktivní (NC=1 nebo NC=NA, protože NA=1) a jeden jako záložní (IC= záloha pro 
jeden ze dvou m ni ). 
Vznikne následující situace: m ni , který není konfigurován jako záloha, za ne pracovat sám (i když nedokáže 
elit hydraulickému zatížení a vytvo ený tlak je p íliš nízký). V p ípad , že u n j dojde k závad , za ne pracovat 

záložní m ni .

P íklad 2:
erpací agregát složený ze 2 m ni  (N=2 zjišt no automaticky), v n mž jsou všechny m ni e aktivní a 

sou asn  aktivní (výrobní nastavení NA=N a NC=NA) a jeden je nastaven jako záložní (IC= záloha pro jeden ze 
dvou m ni ). 
Vznikne následující situace: jako první za ne pracovat vždy m ni , který není konfigurován jako záloha; pokud je 
vytvo ený tlak p íliš nízký, za ne pracovat i druhý m ni  konfigurovaný jako záloha. Tímto zp sobem má být 
jeden z m ni  chrán n p ed použitím (ten, který je konfigurován jako záloha), avšak v p ípad  pot eby, kdy je 
zjišt no v tší hydraulické zatížení, m že pomoci druhému m ni i.www.iv
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P íklad 3:
erpací agregát složený ze 6 m ni  (N=6 zjišt no automaticky), z nichž jsou 4 nastaveny jako aktivní (NA=4), 3 

sou asn  aktivní (NC=3) a 2 jako záložní (IC= záloha pro dva m ni e). 
Vznikne následující situace: sou asn  za nou pracovat maximáln  t i m ni e. Na provozu t chto t í m ni , které 
mohou pracovat sou asn , se budou st ídav  podílet 4 m ni e, tak aby byla dodržená maximální provozní doba 
ET každého z nich. V p ípad , že u jednoho z aktivních m ni  dojde k závad , nebude spušt na žádná záloha, 
protože nemohou pracovat více než t i m ni e (NC=3) naráz a t i aktivní m ni e jsou i nadále p ítomné. První 
záloha zasáhne, jakmile se chybový stav objeví u jednoho ze t í zbývajících m ni , druhá záloha pak v p ípad  
chybového stavu u dalšího ze t í zbývajících (v etn  zálohy). 

6.6.9 ET: Doba pro zm nu po adí

Nastaví maximální dobu nep etržitého provozu m ni e v rámci agregátu. Používá se pouze u erpacích agregát
se vzájemn  propojenými m ni i (link). Tuto dobu lze nastavit v rozmezí od 10 sekund do 9 hodin: výrobní 
nastavení je 2 hodiny. 
Po uplynutí doby ET jednoho m ni e se systému p i adí nové po adí pro spušt ní, tak aby m ni  s uplynulou 
dobou m l nejmenší prioritu.  Cílem této strategie je co nejmén  využívat m ni , který už byl v provozu, a vyvážit 
dobu provozu r zných p ístroj , ze kterých se erpací agregát skládá. Pokud však hydraulická zát ž vyžaduje 
zákrok daného m ni e kv li udržení konstantního tlaku v za ízení, bude tento m ni  spušt n, i když mu bylo 
p id leno poslední po adí pro spušt ní.
Priorita pro spušt ní se nov  stanovuje p i následujících podmínkách, a to na základ  doby ET:

1) Zm na b hem erpání: když se erpadlo p erušovan  zapíná až do p ekro ení maximální absolutní doby 
erpání.

2) Zm na do stavu standby: pokud se erpadlo nachází v režimu standby, ale bylo p ekro eno 50% doby ET.

6.6.10 CF: Nosná frekvence

Nastaví nosnou frekvenci modulace m ni e. Hodnota p ednastavená ve výrob  je správnou hodnotou pro v tšinu 
p ípad , proto se nedoporu uje ji m nit, ledaže jste si pln  v domi provád ných zm n. 

6.6.11 AC: Zrychlení

Nastaví rychlost zm ny, kterou m ni  zvyšuje frekvenci. D ležit jší je ve fázi spušt ní než b hem regulace. 
Obecn  je optimální p ednastavená hodnota, ale v p ípad  problém  se spušt ním ji m žete zm nit.

6.6.12 AE: Aktivace funkce antiblokování

Tato funkce má za úkol zamezit mechanickému zablokování p i dlouhém období ne innosti; pravideln  spustí 
otá ení erpadla. 
Je-li tato funkce aktivována, erpadlo se jednou za 23 hodin na 1 minutu odblokuje.

6.6.13 Setup pomocných digitálních vstup  IN1, IN2, IN3, IN4

V tomto paragrafu jsou vysv tleny funkce a možné konfigurace vstup  pomocí parametr  I1, I2, I3, I4. 
Elektrické zapojení je popsáno v paragrafu 2.2.4. 
Všechny vstupy jsou stejné a ke každému z nich lze p i adit všechny funkce.
Každá funkce p i azená ke vstup m je podrobn ji vysv tlena dále v tomto paragrafu. V tabulce 21 jsou souhrnn  
uvedeny funkce a r zné konfigurace.
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Výrobní konfigurace jsou uvedeny v tabulce 20. 

Výrobní konfigurace digitálních vstup  IN1, IN2, 
IN3, IN4

Vstup Hodnota

1 1 (plovák NO)
2 3 (P aux NO)
3 5 (aktivace NO)
4 10 (nízký tlak NO)

Tabulka 20: Výrobní konfigurace vstup

Souhrnná tabulka možných konfigurací digitálních vstup  IN1, 
IN2, IN3, IN4 a jejich funkce

Hodnota Funkce p i azená k obecnému vstupu i Zobrazení aktivní funkce 
p i azené ke vstupu

0 Funkce vstupu jsou deaktivovány
1 Nedostatek vody u vn jšího plováku  (NO) F1
2 Nedostatek vody u vn jšího plováku (NC) F1
3 Pomocná hodnota setpoint Pi (NO) pro použitý vstup F2

4 Pomocná hodnota setpoint Pi (NC) pro použitý vstup F2

5 Všeobecná aktivace m ni e pomocí externího signálu
(NO)

F3

6 Všeobecná aktivace m ni e pomocí externího signálu
(NC)

F3

7 Všeobecná aktivace m ni e pomocí externího signálu 
(NO) + Reset obnovitelných zablokování

F3

8 Všeobecná aktivace m ni e pomocí externího signálu 
(NC) + Reset obnovitelných zablokování

F3

9 Reset obnovitelných zablokování NO
10 Vstup signálu nízkého nap tí NO F4
11 Vstup signálu nízkého nap tí NC F4

Tabulka 21: Konfigurace vstup

6.6.13.1 Deaktivace funkcí p i azených ke vstupu

P i nastavení 0 jako konfigura ní hodnoty vstupu budou všechny funkce p i azené k danému vstupu 
deaktivovány, nezávisle na tom, zda je na svorkách tohoto vstupu p ítomen signál nebo ne. 

6.6.13.2 Nastavení funkce vn jšího plováku

Aktivace funkce vn jšího plováku vede k zablokování systému. Funkce je založena na spojení vstupu se 
signálem z plováku, který signalizuje nedostatek vody. Pokud je tato funkce aktivní, je v ádku STAV na hlavní 
stran  zobrazen symbol F1.

Aby se systém zablokoval a signalizoval chybu F1, musí být vstup aktivován po dobu minimáln  1 sekundy.
V p ípad  chybové podmínky F1 musí být vstup deaktivován minimáln  na 30 sekund a teprve poté je systém 
možné odblokovat. Pr b h této funkce je shrnut v tabulce 22. 
V p ípad  sou asné konfigurace více funkcí plováku u r zných vstup  bude systém signalizovat F1, jakmile bude 
aktivována alespo  jedna funkce;  alarm bude zrušen, jakmile nebude aktivována žádná z nich.  www.iv
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Pr b h funkce vn jšího plováku

Signál na svorce Konfigurace 
vstupu Provoz Hlášení na displeji

Vstup bez p ívodu proudu 1 (NO) B žný Žádné

Vstup s p ívodem proudu 1 (NC) Zablokování systému vn jším plovákem 
kv li nedostatku vody F1

Vstup bez p ívodu proudu 2 (NO) Zablokování systému vn jším plovákem 
kv li nedostatku vody F1

Vstup s p ívodem proudu 2 (NC) B žný Žádné

Tabulka 22: Funkce vn jšího plováku

6.6.13.3 Nastavení funkce vstupu pro pomocný tlak

Funkcí pomocný tlak zm níte hodnotu setpoint systému z tlaku SP (viz paragraf 6.3) na tlak Pi (viz Nastavení 
funkce vstupu pro pomocný tlak, paragraf 6.6.13.3), kde písmeno i ozna uje použitý vstup. Tímto zp sobem je 
dostupná nejen hodnota SP, ale také další ty i hodnoty tlaku P1, P2, P3, P4. Pokud je tato funkce aktivována, je 
v ádku STAV na hlavní stran  uveden symbol Pi. 
Aby mohl systém pracovat s pomocnou hodnotou setpoint, musí být vstup aktivován alespo  na dobu 1 sekundy. 
Pokud pracujete s pomocnou hodnotou setpoint a chcete se vrátit k práci s hodnotou setpoint SP, nesmí být 
vstup aktivní po dobu minimáln  1 sekundy. Pr b h funkce je souhrnn  uveden v tabulce 23. 
V p ípad  sou asné konfigurace více funkcí pomocného tlaku u r zných vstup  bude systém signalizovat Pi, 
jakmile bude aktivována alespo  jedna funkce. P i sou asné aktivaci bude udržován nejmenší tlak ze všech 
hodnot s aktivními vstupy. Alarm bude zrušen, jakmile nebude aktivován žádný vstup. 

Pr b h funkce pomocného tlaku

Signál na svorce Konfigurace 
vstupu Provoz Hlášení na displeji

Vstup bez p ívodu proudu 3 (NO) Pomocná hodnota setpoint není aktivována Žádné
Vstup s p ívodem proudu 3 (NC) Pomocná hodnota setpoint je aktivována Pi
Vstup bez p ívodu proudu 4 (NO) Pomocná hodnota setpoint je aktivována Pi
Vstup s p ívodem proudu 4 (NC) Pomocná hodnota setpoint není aktivována Žádné

Tabulka 23: Pomocná hodnota setpoint

6.6.13.4 Nastavení zp sobilosti systému a obnova chybového stavu 

Pokud je tato funkce aktivována, celý systém se deaktivuje a v ádku STAV na hlavní stran  bude zobrazeno 
hlášení F3.
V p ípad  sou asné konfigurace více funkcí pro deaktivaci systému u r zných vstup  bude systém signalizovat 
F3, jakmile bude aktivována alespo  jedna funkce; alarm se zruší, jakmile nebude aktivována žádná z nich.  
Aby systém mohl aktivovat tuto funkci vy azení z provozu, musí být vstup aktivován alespo  po dobu 1 sekundy.
Pokud je systém vy azen z provozu, je pro deaktivaci této funkce (op tovná aktivace systému) nutné, aby byl 
vstup po dobu minimáln  1 sekundy aktivován. Pr b h této funkce je shrnut v tabulce 24. 
V p ípad  sou asné konfigurace více funkcí vy azení z provozu u r zných vstup  bude systém signalizovat F3, 
jakmile bude aktivována alespo  jedna funkce. Alarm bude zrušen, jakmile nebude aktivován žádný vstup.www.iv
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Pr b h funkce zp sobilost systému a obnova chybového stavu

Signál na svorce Konfigurace 
vstupu Provoz Hlášení na 

displeji

Vstup bez p ívodu proudu 5 (NO) B žný Žádné
Vstup s p ívodem proudu 5 (NC) Systém je vy azen z provozu F3
Vstup bez p ívodu proudu 6 (NO) Systém je vy azen z provozu F3
Vstup s p ívodem proudu 6 (NC) B žný Žádné
Vstup bez p ívodu proudu 7 (NO) B žný Žádné
Vstup s p ívodem proudu 7 (NC) Systém je vy azen z provozu + reset zablokování F3
Vstup bez p ívodu proudu 8 (NO) Systém je vy azen z provozu + reset zablokování F3
Vstup s p ívodem proudu 8 (NC) B žný Žádné
Vstup s p ívodem proudu 9 (NO) Reset zablokování Žádné

Tabulka 24: Zp sobilost systému a obnova chybového stavu

6.6.13.5 Nastavení zjiš ování nízkého tlaku 

P i aktivaci funkce zjiš ování nízkého tlaku dojde po dob  T1 k zablokování systému (viz T1: Doba pro vypnutí po 
signálu nízkého nap tí, paragraf 6.6.2). Funkce je založena na spojení vstupu se signálem z presostatu, který 
signalizuje p íliš nízký tlak u sání erpadla.
Pokud je tato funkce aktivní, je v ádku STAV na hlavní stran  zobrazen symbol F4.

V p ípad  chybové podmínky F4 musí být vstup deaktivován minimáln  na 2 sekundy a teprve poté se systém  
odblokuje. Pr b h této funkce je shrnut v tabulce 25. 
V p ípad  sou asné konfigurace více funkcí zjiš ování nízkého tlaku u r zných vstup  bude systém signalizovat
F4, jakmile bude aktivována minimáln  jedna funkce; alarm bude zrušen, jakmile nebude aktivována žádná 
z nich. 

Pr b h funkce zjiš ování signálu nízkého tlaku

Signál na svorce Konfigurace 
vstupu Provoz Hlášení na displeji

Vstup bez p ívodu proudu 10 (NO) B žný Žádné 

Vstup s p ívodem proudu 10 (NC) Zablokování systému kv li nízkému tlaku 
u sání F4

Vstup bez p ívodu proudu 11 (NO) Zablokování systému kv li nízkému tlaku 
u sání F4

Vstup s p ívodem proudu 11 (NC) B žný Žádné

Tabulka 25: Zjiš ování signálu nízkého tlaku

6.6.14 Setup výstup  OUT1, OUT2

V tomto paragrafu jsou p edstaveny funkce a možné konfigurace výstup  OUT1  a OUT2 pomocí parametr  O1 a 
O2. 
Elektrické zapojení je uvedeno v paragrafu 2.2.4. 
Výrobní nastavení je uvedeno v tabulce 26. 

Výrobní konfigurace výstup

Výstup Hodnota

OUT 1 2 (fault NO se sepne)
OUT 2 2 ( erpadlo v chodu NO se sepne)

Tabulka 26: Výrobní konfigurace výstup
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6.6.14.1 O1: Nastavení funkce výstupu 1 

Výstup 1 ohlašuje aktivovaný alarm (oznamuje, že došlo k zablokování systému). U výstupu m že být použit istý 
kontakt, jak b žn  sepnutý, tak b žn  rozepnutý.
K parametru O1 jsou p i azeny hodnoty a funkce uvedené v tabulce 27. 

6.6.14.2 O2: Nastavení funkce výstupu 2

Výstup 2 ohlašuje chod elektrického erpadla ( erpadlo zapnuté/vypnuté). U výstupu m že být použit istý 
kontakt, jak b žn  sepnutý, tak b žn  rozepnutý.
K parametru O2 jsou p i azeny hodnoty a funkce uvedené v tabulce 27. 

Konfigurace funkcí p i azených k výstup m

Konfigurace 
výstupu

OUT1 OUT2
Podmínka 
aktivace

Stav výstupního 
kontaktu

Podmínka 
aktivace

Stav výstupního 
kontaktu

0 Není p i azena 
žádná funkce

Kontakt NO stále 
rozepnutý, NC stále 
sepnutý

Není p i azena 
žádná funkce

Kontakt NO stále 
rozepnutý, NC stále 
sepnutý

1 Není p i azena 
žádná funkce

Kontakt NO stále 
sepnutý, NC stále 
rozepnutý

Není p i azena 
žádná funkce

Kontakt NO stále 
sepnutý, NC stále 
rozepnutý

2
Výskyt chyb 
vedoucích k 
zablokování

V p ípad  chyb 
vedoucích 
k zablokování se 
kontakt NO sepne a 
kontakt NC se 
rozepne

Aktivace výstupu 
v p ípad  chyb 
vedoucích k 
zablokování

Je-li elektrické 
erpadlo v chodu, 

kontakt NO se sepne 
a kontakt NC se
rozepne.

3
Výskyt chyb 
vedoucích k 
zablokování

V p ípad  chyb 
vedoucích 
k zablokování se 
kontakt NO rozepne a 
kontakt NC se sepne 

Aktivace výstupu 
v p ípad  chyb 
vedoucích k 
zablokování

Je-li elektrické 
erpadlo v chodu, 

kontakt NO se 
rozepne a kontakt NC 
se sepne.

Tabulka 27: Konfigurace výstup

6.6.15 RF: Reset historie chybových stav  a výstražných hlášení

P i sou asném stisknutí tla ítek + a - na dobu minimáln  2 sekund se vymaže historie chybových stav  a 
výstražných hlášení. Pod symbolem RF najdete souhrn chybových stav  uvedených v historii (max. 64).  
Historii m žete zobrazit v nabídce MONITOR na stran  FF.
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7 OCHRANNÉ SYSTÉMY

M ni  je vybaven ochrannými systémy, které jsou schopny ochránit erpadlo, motor, napájecí vedení i samotný 
m ni . V p ípad  zákroku jedné nebo více ochran je na displeji okamžit  ohlášena ochrana s nejvyšší prioritou. 
Podle typu chybového stavu se elektrické erpadlo m že vypnout, ale p i obnov  b žných podmínek  se chybový 
stav m že automaticky zrušit okamžit nebo po ur ité dob .
V p ípad  zablokování kv li nedostatku vody (BL), zablokování kv li nadproudu v motoru elektrického erpadla 
(OC), zablokování kv li nadproudu na výstupních koncovkách (OF), zablokování kv li p ímému zkratu mezi 
fázemi výstupní svorky (SC) se m žete pokusit zrušit chybový stav ru n  – sou asn  stiskn te a uvoln te tla ítka 
+  a -. Pokud bude chybový stav p etrvávat, musíte odstranit p í inu, která k závad  vedla.

Alarm v historii chybových stav

Hlášení na displeji Popis
PD Neregulérní vypnutí
FA Problémy u chladicího systému

Tabulka 28: Alarmy 

Zablokování

Hlášení na displeji Popis
BL Zablokování kv li nedostatku vody
BP Zablokování kv li chybnému ode tu u tlakového idla
LP Zablokování kv li nízkému napájecímu nap tí
HP Zablokování kv li vysokému vnit nímu napájecímu nap tí
OT Zablokování kv li p eh átí výkonových koncovek
OB Zablokování kv li p eh átí lisovaného obvodu
OC Zablokování kv li nadproudu v motoru elektrického erpadla
OF Zablokování kv li nadproudu na výstupních koncovkách
SC Zablokování kv li p ímému zkratu mezi fázemi výstupní svorky
EC Zablokování kv li chyb jícímu nastavení jmenovitého proudu (RC)
Ei Zablokování kv li x-té interní chyb
Vi Zablokování kv li x-tému vnit nímu nap tí mimo toleran ní rozsah

Tabulka 29: Hlášení zablokování

7.1 Popis zablokování

7.1.1 “BL” Zablokování kv li nedostatku vody

Pokud je pr tok menší než minimální hodnota a tlak je menší než nastavený regula ní tlak, je signalizován 
nedostatek vody a systém vypne erpadlo. Doba setrvání bez tlaku a pr toku se nastavuje pomocí parametru TB 
v nabídce TECHNICKÁ PODPORA.
Pokud omylem nastavíte hodnotu setpoint tlaku vyšší než tlak, který dokáže elektrické erpadlo dodat p i zav ení, 
systém ohlásí „zablokování kv li nedostatku vody“ (BL), i když se ve skute nosti o nedostatek vody nejedná. 
Musíte tedy snížit regula ní tlak na rozumnou hodnotu, která zpravidla není vyšší než 2/3 erpací výšky 
nainstalovaného elektrického erpadla.www.iv
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7.1.2 “BP” Zablokování kv li závad  tlakového idla

Pokud m ni  zjistí závadu u tlakového idla, z stane erpadlo zablokované a bude ohlášena závada „BP“. Tento 
stav za ne v okamžiku zjišt ní problému a bude automaticky ukon en p i obnovení správných podmínek.

7.1.3 "LP" Zablokování kv li nízkému napájecímu nap tí

Dojde k n mu v okamžiku, kdy napájecí nap tí na napájecí svorce klesne pod hodnotu 295VAC. Obnova je 
možná pouze automaticky, jakmile se nap tí na svorce zvýší na více než 348VAC.

7.1.4  "HP" Zablokování kv li vysokému vnit nímu napájecímu nap tí

Dojde k n mu v okamžiku, kdy vnit ní napájecí nap tí vykazuje hodnoty mimo specifikovaný rozsah. Obnova je 
možná pouze automaticky, jakmile se nap tí vrátí na povolené hodnoty. M že k n mu dojít kv li výkyv m 
napájecího nap tí nebo kv li p íliš prudkému zastavení erpadla. 

7.1.5 "SC" Zablokování kv li p ímému zkratu mezi fázemi výstupní svorky

M ni  je vybaven ochranou proti p ímému zkratu, ke kterému m že dojít mezi fázemi U, V, W výstupní svorky 
„PUMP“. Je-li signalizováno toto zablokování, m žete se pokusit obnovit funk nost sou asným stisknutím tla ítek 
+ a -, což se však projeví až po uplynutí 10 sekund od okamžiku výskytu zkratu.

7.2 Ru ní reset chybových stav

V p ípad  chybového stavu se m že uživatel pokusit zrušit chybu pomocí stisknutí a následného uvoln ní tla ítek 
+ a -.  

7.3  Automatická obnova v p ípad  chybových stav

U n kterých závad a zablokování se systém automaticky pokusí obnovit elektrické erpadlo.
Systém automatického obnovení se týká zejména následujících závad:

- "BL" Zablokování kv li nedostatku vody
- "LP" Zablokování kv li nízkému napájecímu nap tí
- "HP" Zablokování kv li vysokému vnit nímu nap tí
- "OT" Zablokování kv li p eh átí výkonových koncovek
- "OB" Zablokování kv li p eh átí lisovaného obvodu
- "OC" Zablokování kv li nadproudu v motoru elektrického erpadla
- "OF" Zablokování kv li nadproudu na výstupních koncovkách
- "BP" Zablokování kv li závad  tlakového idla

Nap íklad pokud se elektrické erpadlo zablokuje kv li nedostatku vody, za ne m ni  automaticky ov ovat, zda 
p ístroj skute n , definitivn  a trvale z stal nasucho. Pokud b hem provád ní t chto operací bude pokus o 
obnovu úsp šný (nap íklad op t bude p ivedena voda), proces se p eruší a bude obnoven b žný provoz.
V tabulce 30 je uvedeno po adí operací, které m ni  provádí u r zných typ  zablokování.
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Automatická obnova v p ípad  chybových stav

Hlášení na displeji Popis Sekvence automatického obnovení

BL Zablokování kv li nedostatku 
vody

- Jeden pokus za 10 minut, celkem 6 pokus
- Jeden pokus za hodinu, celkem 24 pokus
- Jeden pokus za 24 hodin, celkem 30 pokus

LP
Zablokování kv li nízkému
napájecímu nap tí (nižší než
180VAC)

- Obnova nastane, jakmile nap tí na svorce op t 
p ekro í 200VAC

HP Zablokování kv li vysokému 
vnit nímu napájecímu nap tí

- Obnova nastane, jakmile nap tí dosáhne 
specifikovaných hodnot

OT
Zablokování kv li p eh átí 
výkonových koncovek
(TE > 100°C)

- Obnova nastane, jakmile teplota výkonových koncovek 
op t klesne pod 85°C

OB
Zablokování kv li p eh átí 
lisovaného obvodu
(BT> 120°C)

- Obnova nastane, jakmile teplota lisovaného obvodu 
op t klesne pod 100°C

OC
Zablokování kv li nadproudu 
v motoru elektrického 
erpadla

- Jeden pokus za 10 minut, celkem 6 pokus
- Jeden pokus za hodinu, celkem 24 pokus
- Jeden pokus za 24 hodin, celkem 30 pokus

OF Zablokování kv li nadproudu 
na výstupních koncovkách

- Jeden pokus za 10 minut, celkem 6 pokus
- Jeden pokus za hodinu, celkem 24 pokus
- Jeden pokus za 24 hodin, celkem 30 pokus

Tabulka 30: Automatická obnova v p ípad  zablokování
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8 RESET A VÝROBNÍ NASTAVENÍ

8.1 Celkový reset systému

Pro reset PMW stiskn te na dv sekundy sou asn  všechna ty i tla ítka a držte je stisknutá. Nastavení uložená 
uživatelem do pam ti nebudou p i této operaci ztracena. 

8.2 Výrobní nastavení

Z výroby se m ni  dodává s adou p ednastavených parametr , které lze podle pot eb uživatele zm nit. Každá 
zm na nastavení se automaticky uloží do pam ti; pokud si uživatel p eje, je vždy možné obnovit výrobní 
nastavení (viz Obnovení výrobního nastavení, paragraf 8.3). 

8.3 Obnovení výrobního nastavení

Pro obnovení hodnot výrobního nastavení vypn te m ni , po kejte, až se p ípadn  úpln  vypnou ob žná kola a 
displej, stiskn te tla ítka „SET“ a „+“ a držte je stisknutá, ímž do za ízení p ivedete proud; ob  tla ítka uvoln te 
až poté, co se objeví nápis „EE“.
Tak se obnoví výrobní nastavení (zápis a nové na tení výrobního nastavení, jež je trvale uloženo v pam ti 
FLASH, do EEPROM).  
Po nastavení všech parametr  se m ni  vrátí do b žného režimu.

POZNÁMKA:  Po obnov  výrobního nastavení je nutné znovu nastavit všechny parametry charakteristické pro 
za ízení (elektrický proud, p ír stky, minimální frekvence, hodnota setpoint tlaku atd.), tak jako p i první instalaci. 

Pro reset ADAC stiskn te na dv  sekundy sou asn  všechna ty i tla ítka a držte je stisknutá. Nastavení uložená 
uživatelem do pam ti nebudou p i této operaci ztracena. 
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Výrobní nastavení

Ozna ení Popis Hodnota
LA Jazyk ITA
SP Hodnota setpoint tlaku [bar] 3,0
P1 Setpoint P1 [bar] 2,0
P2 Setpoint P2 [bar] 2,5
P3 Setpoint P3 [bar] 3,5
P4 Setpoint P4 [bar] 4,0
FP Zkušební frekvence v ru ním režimu 40,0
RC Jmenovitý proud elektrického erpadla [A] 0,0
RT Sm r otá ení 0 (UVW)
FN Jmenovitá frekvence [Hz] 50,0
OD Typ za ízení 1 (pevné)
RP Snížení tlaku pro op tovné spušt ní [bar] 0,5
AD Adresa 0 (Auto)
PR Tlakové idlo 1 (501 R 25 bar)
MS M rná soustava 0 (mezinárodní)
FI Pr tokové idlo 1 (Flow X3 F3.00)
FD Pr m r trubky [inch] 2
FK K-faktor [impulsy/l] 24,40
FZ Frekvence nulového pr toku [Hz] 0
FT Minimální pr tok pro vypnutí [l/min] 5
SO Faktor chodu naprázdno 22
MP Minimální prahová hodnota tlaku [bar] 0,0
TB Doba zablokování kv li nedostatku vody [s] 10
T1 Prodleva p i vypnutí [s] 2
T2 Prodleva p i vypnutí [s] 10
GP Koeficient propor ního p ír stku 0,6
GI Koeficient celkového p ír stku 1,2
FS Maximální frekvence otá ení [Hz] 50,0
FL Minimální frekvence otá ení [Hz] 0,0
NA Aktivní m ni e N
NC Sou asn  aktivní m ni e NA
IC Konfigurace zálohy 1 (Auto)
ET Doba pro zm nu po adí [h] 2
CF Nosná frekvence [kHz] 20 
AC Zrychlení 3
AE Funkce antiblokování 1(Aktivováno)
I1 Funkce I1 1 (plovák)
I2 Funkce I2 3 (P Aux)
I3 Funkce I3 5 (Deaktivováno)
I4 Funkce I4 10 (Nízký tlak)
O1 Funkce výstupu 1 2
O2 Funkce výstupu 2 2

Tabulka 31: Výrobní nastavení
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DAB PUMPS LTD.
Units 4 & 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, Bishop’s Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel.: +44 1279 652 776
Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 82136-0 
Fax: +49 2151 82136-36

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280
Fax: +31 416 387299

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel.: +32 2 4668353
Fax: +32 2 4669218

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Italia Planta 1ª
28830 - San Fernando De Henares - Madrid 
Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph.: +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS 
DIVISION
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com
Ph. : 1-843-824-6332 
Toll Free : 1-866-896-4DAB (4322)
Fax : 1-843-797-3366

OOO DWT GROUP
100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway, 
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel.: +7 495 739 52 50
Fax: +7 495 485-3618

DAB PUMPS CHINA
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & 
Technological Development Zone 
Qingdao City, Shandong Province, China 
PC: 266500 
info.china@dwtgroup.com
Tel.: +8653286812030-6270
Fax: +8653286812210 

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

DWT South Africa 
Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b, 
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury, 
Menlyn, Pretoria, 0181 P.O.Box 74531, 
Lynnwood Ridge, Pretoria, 0040, South-Africa 
info.sa@dwtgroup.com
Tel +27 12 361 3997 
Fax +27 12 361 3137
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